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Оказание услуг по обеспечению электрической энергией при отсутствии внешнего электроснабжения, путем установки мобильных генераторных установок, объектов Базовых станций сети сотовой подвижной радиосвязи ООО “UMS”

Обеспечение доступности объектов (время подключения мобильных ГУ)
1. Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги в течении одного часа после отключения внешнего электроснабжения для объектов приоритета 1 (объекты перечислены в Приложении 1, приоритет 1).
2. Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги в течении полутора часов после отключения внешнего электроснабжения для объектов приоритета 2 (объекты перечислены в Приложении 1, приоритет 2).
3. Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги в течении двух часов после отключения внешнего электроснабжения для объектов приоритета 3 (объекты перечислены в Приложении 1, приоритет 3).
Количество и сами объекты в Приложении 1 могут изменяться, об изменении статуса объекта в Приложениях Заказчик должен оповестить Исполнителя за 48 часов до внесения изменения, по e-mail, после этого изменения вступают в силу. 
В случае несоблюдения времени начала оказания услуг, Заказчик вычитает из конечной месячной суммы сумму просрочки (S), рассчитанную по формуле:

Где N – Количество базовых станций соответствующего стандарта
t- время просрочки по вине исполнителя, в часах (каждый начавшийся час)
Стоимость 1 часа просрочки для каждого типа базовых станции установлены в следующих величинах (Таблица 1) и не могут меняться на протяжении всего срока действия договора.
Таблица 1.
	Тип
	Сумма 1 часа просрочки (Сум)

	S 2G
	29 000

	S 3G
	55 000

	S 4G
	65 000


Исключающими факторами, при которых данные штрафные санкции не применяются являются:
· Ограничение с доступом на сайт не по вине исполнителя, при предоставлении соответствующих подтверждений.
· Одновременное массовое отключение электроэнергии, когда без электропитания остаются более 40% объектов сети в регионе. При этом Исполнитель обязан задействовать все заявленные мобильные ГУ на объектах Заказчика, в первую очередь мобильные ГУ устанавливаются на объектах 1 категории, оставшиеся мобильные ГУ устанавливаются и/или перевозятся на объекты согласно запросов Заказчика.
Минимальные требования по количеству мобильных ГУ, автотранспорта и сотрудников в регионе. Мощность мобильных ГУ не ниже 12 КВА.
	Параметр
	Андижанская область
	Кашкадарьинская область, зона Карши
	Кашкадарьинская область, зона Шахрисабз
	Сурхандарьинская область

	Минимальное количество доступных исправных мобильных ГУ
	30
	20
	20
	30

	Минимальное количество доступного исправного автотранспорта
	8
	5
	5
	8

	Минимальное количество доступных сотрудников Исполнителя для установки мобильных ГУ
	8
	5
	5
	8

	Минимальное количество координаторов в Регионе
	1
	1
	1
	1

	Минимальное количество дизелистов/мотористов для починки мобильных ГУ в Регионе
	1
	1
	1
	1



Приложение 1
Количество объектов и приоритеты объектов для оказания сервиса.
	№
	
	Андижанская область
	Кашкадарьинская область, зона Карши
	Кашкадарьинская область, зона Шахрисабз
	Сурхандарьинская область

	1
	Всего объектов
	192
	137
	103
	175

	2
	Приоритет 1
	29
	21
	15
	22

	3
	Приоритет 2
	60
	42
	33
	50

	4
	Приоритет 3
	103
	74
	55
	103



Форма ценового предложения;
В коммерческом предложении необходимо указать стоимость работы мобильной ГУ в течении 1 часа (за 1 моточас), данная стоимость должна отражать все затраты Исполнителя необходимых для исполнения обязательств по данному ТЗ (заработная плата сотрудников, затраты на топливо, транспорт, техническое обслуживание и т.п.). При отработке не полного часа, расчет минут производиться исходя из цены одного часа (цена 1 минуты = цена 1 часа / 60 минут).
Все цены должны быть указаны в валюте Республики Узбекистан (Сум) и не должны изменяться в течение действия Договора.
Таблица №4.
	
	Цена без НДС
	Цена с НДС

	Стоимость работы одного часа мобильной ГУ.
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Техническое задание на 

Оказание услуг по обеспечению электрической энергией при отсутствии внешнего электроснабжения, путем установки мобильных генераторных установок, объектов Базовых станций сети сотовой подвижной радиосвязи ООО “UMS”



1. Предмет.

Оказание услуг по обеспечению электрической энергией при отсутствии внешнего электроснабжения, путем установки мобильных генераторных установок, объектов Базовых станций сети СПРС ООО «UMS» в Андижанской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях сроком на 12 (двенадцать) месяцев (далее Услуги).

Исполнитель предоставляет услуги по обеспечению электрической энергией для обеспечения бесперебойной работы объектов Базовых Станций (далее Объект) Заказчика во время отсутствия штатного внешнего электроснабжения (ВЭС), путем установки мобильных генераторных установок (далее мобильных ГУ).

2. Описание и объем работ и услуг.

Услуги осуществляются при помощи мобильных генераторных установок мощностью не ниже 12 КВА.

Исполнитель несет ответственность за обеспечение электропитанием, всех элементов на Объекте, при помощи мобильных ГУ, при необходимости (например, отсутствие стационарного генератора, неисправность установленного стационарного генератора, отключение электропитания объекта арендодателем, отсутствие постоянного электрического питания и т.д.), для обеспечения бесперебойной работы объекта.

Исполнитель обязан предоставлять Услуги 24 часа в сутки 7 дней в неделю круглогодично без перерывов, выходных и праздничных дней.

Для предоставления Услуг Исполнитель должен иметь необходимое количество мобильных ГУ, автотранспортных средств и персонала с необходимой компетенцией и опытом работы по данному направлению. 

При предоставлении Услуг Исполнитель производит работы с соблюдением всех правил Охраны Труда и Техники Безопасности, Пожарной Безопасности, Правил Эксплуатации Электроустановок и других законодательных и нормативных актов Республики Узбекистан.

При использовании мобильных генераторов запрещается отключение аккумуляторных батарей и уменьшение количества выпрямительных блоков на объекте. При обнаружении подобных случаев Заказчик оставляет за собой право исключить работу мобильного генератора из оплат. Кроме случаев, согласованных с представителем Заказчика, факт должен быть зафиксирован (e-mail, SMS, Telegram). При этом после выполнении работ Исполнитель обязан подключить АКБ и/или выпрямительные блоки, в случае если Исполнитель не подключил АКБ и/или выпрямительные блоки и в результате этого произошло прерывание в предоставлении сервиса, Заказчик оставляет за собой право предъявить Исполнителю претензию на возмещение не дополученной прибыли.

При использовании мобильных генераторов запрещается отключение всех кондиционеров (минимально один кондиционер должен оставаться в работе), при обнаружении подобных случаев Заказчик оставляет за собой право исключить работу мобильной ГУ из оплат. После возобновления подачи внешнего электроснабжения Исполнитель обязан перевести все кондиционеры в первоначальное состояние. В случае если Исполнитель не включил кондиционеры и в результате этого произошло прерывание в предоставлении сервиса, Заказчик оставляет за собой право предъявить Исполнителю претензию на возмещение не дополученной прибыли.

При заходе на объект Исполнитель обязан произвести оповещение службы OMC Заказчика.

Исполнитель обязан внести в Журнал посещения объекта данные об использовании мобильного ГУ.

Во время производства работ Исполнитель несет полную ответственность за сохранность имущества, запрещается оставлять объект с открытыми дверями, при обнаружении подобных случаев Заказчик оставляет за собой право исключить работу мобильной ГУ из оплат. Если при этом произойдет хищение, то Исполнитель обязан возместить ущерб Заказчику в полном объеме. 

После окончания работ Исполнитель обязан закрыть дверь и произвести оповещение службы OMC Заказчика.

Исполнитель несет ответственность за последствия, вызванные неправильным использованием мобильных ГУ на сети Заказчика.

Если в результате исполнения обязательств, Исполнителем будет нанесен ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить весь ущерб в полном объеме.

При выполнении работ Исполнитель обязан подключать мобильные ГУ только к точкам подключения предоставленным Заказчиком. К оплате принимается время наработки мобильных ГУ только при отсутствии внешнего электроснабжения, запрещается отключать вводные автоматы и т.п. для увеличения времени наработки мобильных ГУ, при выявлении таких случаев Заказчик наработка мобильного ГУ будет исключаться из оплаты, и Заказчик может выставить Исполнителю штрафные санкции в размере 10% от суммы, предъявленной к оплате за расчетный период за каждый случай.

Исполнитель должен иметь контактное лицо в каждом регионе, все вопросы на региональном уровне решаются только через данное лицо.

Исполнитель должен иметь менеджера проекта в г. Ташкент, все вопросы по проекту решаются непосредственно с менеджером проекта.

Исполнитель должен получить разрешение арендодателя или балансодержателя на доступ сотрудников и использование мобильного ГУ и решение всех сопутствующих вопросов.



3. Объем работ/услуг.

Услуги выполняются в объеме (количестве) и по приоритетам согласно Приложению №1, с непосредственным выездом Исполнителя на объекты Заказчика (адреса объектов будут переданы Победителю закупочной процедуры). 

Ориентировочный список оборудования, установленного на Объектах приведен ниже:

- активное технологическое оборудование (BTS, IPRAN, MW);

- АКБ;

- кондиционеры.

4. Управление службой технической поддержки (СТП)

Исполнитель несет ответственность за организацию команды Службы Технической Поддержки (далее СТП), доступной 24 часа в сутки 7 дней в неделю круглогодично без перерывов, выходных и праздничных дней.

Исполнитель несет ответственность за организацию CТП со всей необходимой инфраструктурой, аппаратными средствами и т.д., требуемой для непрерывной работы СТП.

Исполнитель устанавливает безопасную IP (VPN) соединение с сетью Заказчика. В случае использования сетей третьих лиц – обязательна криптографическая защита соединения.

Заказчик предоставляет IP доступ (маршрутизация и безопасность) к своим системам, требуемым для мониторинга. IP-адреса, применяемые на CТП должны, выдаются Заказчиком.

Исполнитель несет ответственность за разрешение проблем, только связанных электроснабжением оборудования, установленного на объекте. 

Исполнитель управляет и контролирует доступ к предоставленным Заказчиком IT-ресурсам. Допустимо только надлежащее использование (определенное соответствующим протоколом) уполномоченным персоналом. 

При обнаружении аварии в системе эл. питания СТП определяет причины возникновения аварии. При этом полевые группы Исполнителя осуществляют выезд для установки мобильной ГУ. В случае если устранение аварии не связано с установкой мобильной ГУ Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом Заказчика.

Заказчику сообщают о неисправности в соответствии с согласованными процедурами уведомления.

Исполнитель регистрирует в электронном журнале регистрации и ежемесячно отчитывается о всех входах и выходах на объекты персонала Исполнителя, а также третьих лиц, привлеченных Исполнителем для исполнения услуг. 

5. Материально-техническая база.

Для выполнения работ Исполнитель обязан иметь мобильные ГУ мощностью не ниже 12 КВА с низким уровнем шума, в достаточном количестве и мощности для поддержания в рабочем состоянии всего оборудования на объекте.

Мобильные ГУ не должны использоваться Исполнителем в любых других целях, кроме поставки /генерации электричества для предотвращения перебоев в работе сети Заказчика. 

Мобильные генераторы должны поддерживаться Исполнителем в рабочем состоянии. 

Исполнитель несет ответственность за последствия, вызванные неправильным использованием генераторов в сети Заказчика и компенсирует понесенные убытки.

Исполнитель несет ответственность за своевременную метрологическую поверку счетчика моточасов (перед началом работы Исполнитель должен предоставить копии сертификатов поверки на все мобильные ГУ которые будут использоваться для оказания услуг) установленного на мобильные ГУ (должна проводиться ежегодно), а также за сохранность пломбы. Все мобильные ГУ не прошедшие метрологическую поверку или с отсутствием пломбировки не будут допущены к работе. 

Исполнитель несет ответственность за обеспечение необходимых аксессуаров для подключения передвижного генератора к входу электроснабжения объектов.

Исполнитель обязан иметь достаточный запас топлива для мобильных ГУ.

Для поддержания в рабочем состоянии мобильных ГУ Исполнитель должен своевременно производить замену расходных элементов и проводить техническое обслуживание.

Исполнитель берет на себя ответственность за дальнейшую утилизацию использованных им расходных материалов в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Узбекистан.

6. Особые условия.

Перед началом работ Исполнитель в месячный срок должен:

· Предоставить список сотрудников, которые будут задействованы в оказании услуг по данному договору;

· Предоставить информацию по мобильных ГУ и их состоянию: серийные номера, место дислокации, год производства, последнюю дату ТО, сертификат метрологической поверки счетчика моточасов и т.д.

· Получить доступ для сотрудников на все объекты, указанные в Приложении №1;

· Определить местонахождения всех объектов, указанных в Приложении №1;

· Пройти инструктаж у Заказчика по ОТ и ТБ и электробезопасности;

· Провести ревизию всех вынесенных штепсельных розеток для подключения мобильного ГУ и привести в соответствие штепсельные розетки всех имеющиеся в наличии передвижных генераторов к штепсельным розеткам объектов, а при отсутствии установить.

· Провести ревизию всех замков и сделать один дубликат ключей. Оригиналы ключей предоставит Заказчик. По окончанию срока договора или при преждевременном расторжении договора дубликаты ключей должны быть сданы Заказчику;

· Совместно с Заказчиком провести осмотр всех счетчиков, на наличие внешних повреждений и сохранность пломб.

· Совместно с Заказчиком провести проверку системы АИИСКУЭ на всех сайтах.

· Совместно с Заказчиком провести инвентаризацию имущества на всех сайтах.

· Совместно с Заказчиком провести подключение мобильного ГУ для проведения тестового включения и выключения, а также фиксации времени работы для выявления нестандартных ситуаций.   

Исполнитель выполняет свои обязательства перед Заказчиком до полного восстановления внешнего электропитания на объекте.

7. Требования по безопасности

Исполнитель несет ответственность в случае, если в процессе исполнения договора требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей.

Исполнитель производит работы в соответствии со всеми правилами Охраны Труда и Техники Безопасности, Пожарной Безопасности, Правилами Эксплуатации Электроустановок и другими законодательными и нормативными актами Республики Узбекистан.

Если при исполнении договора в результате действия или бездействия сотрудников Исполнителя будет повреждено имущество Заказчика или третьих лиц Исполнитель обязан будет полностью возместить весь причинённый ущерб.

8. Обеспечение доступности объектов (время подключения мобильных ГУ)

1. Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги в течении одного часа после отключения внешнего электроснабжения для объектов приоритета 1 (объекты перечислены в Приложении 1, приоритет 1).

2. Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги в течении полутора часов после отключения внешнего электроснабжения для объектов приоритета 2 (объекты перечислены в Приложении 1, приоритет 2).

3. Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги в течении двух часов после отключения внешнего электроснабжения для объектов приоритета 3 (объекты перечислены в Приложении 1, приоритет 3).

4. Для объектов, перечисленных в Приложении 2 Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги с учетом обозначенного времени непрерывной работы от АКБ (обозначено в Приложении 2).

Количество и сами объекты в Приложении 1 и 2 могут изменяться, об изменении статуса объекта в Приложениях Заказчик должен оповестить Исполнителя за 48 часов до внесения изменения, по e-mail, после этого изменения вступают в силу. 

В случае несоблюдения времени начала оказания услуг, Заказчик вычитает из конечной месячной суммы сумму просрочки (S), рассчитанную по формуле:



Где N – Количество базовых станций соответствующего стандарта

t- время просрочки по вине исполнителя, в часах (каждый начавшийся час)

Стоимость 1 часа просрочки для каждого типа базовых станции установлены в следующих величинах (Таблица 1) и не могут меняться на протяжении всего срока действия договора.

Таблица 1.

		Тип

		Сумма 1 часа просрочки (Сум)



		S 2G

		29 000



		S 3G

		55 000



		S 4G

		65 000





Исключающими факторами, при которых данные штрафные санкции не применяются являются:

· Ограничение с доступом на сайт не по вине исполнителя, при предоставлении соответствующих подтверждений.

· Одновременное массовое отключение электроэнергии, когда без электропитания остаются более 40% объектов сети в регионе. При этом Исполнитель обязан задействовать все заявленные мобильные ГУ (согласно таблице 2) на объектах Заказчика, в первую очередь мобильные ГУ устанавливаются на объектах 1 категории, оставшиеся мобильные ГУ устанавливаются и/или перевозятся на объекты согласно запросов Заказчика.

9. Порядок оплаты

Оплата за работы производиться после заключения договора с 5% авансированием, от суммы договора. 

Окончательная оплата работ будет производиться ежемесячно на основании подписанного Акта выполненных работ.

Перед выставлением Акта выполненных работ Исполнитель должен произвести с Заказчиком сверку отработанных мото-часов за отчетный период, форма предоставления информации приведена в Приложении № 3, по результатам сверки ответственными лицами подписывается Акт сверки. В случае обнаружения расхождения данных (более чем на 5%) стороны должны найти причину и урегулировать вопрос.

Так же перед выставлением Акта выполненных работ Заказчик выставляет Исполнителю счет по начисленной сумме просрочки.

После проведения сверки и согласования суммы просрочки Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 4).

Перечисленные выше акты являются обязательными при предоставлении соответствующих счет фактур.

Не полные отработанные часы не округляются, при отработке не полного часа, расчет минут производиться исходя из цены одного часа (цена 1 минуты = цена 1 часа / 60 минут).

Количество объектов по договору может изменяться при этом Исполнитель не может отказаться от дополнительного объема работ (при увеличении до 10%) от указанного кол-ва объектов в приложении №1, Заказчик должен уведомить исполнителя об увеличении или уменьшении объема не менее чем за 2 (две недели).

Исполнитель несет ответственность за подготовку всех документов, необходимых для настоящего Договора в соответствии с требованием Заказчика.

Приложение №1

		№

		

		Андижанская область

		Кашкадарьинская область, зона Карши

		Кашкадарьинская область, зона Шахрисабз

		Сурхандарьинская область



		1

		Всего объектов

		192

		137

		103

		175



		2

		Приоритет 1

		29

		21

		15

		22



		3

		Приоритет 2

		60

		42

		33

		50



		4

		Приоритет 3

		103

		74

		55

		103





Приложение №2

		№

		Объект

		Регион

		Время работы от АКБ, до вывоза мобильного ГУ



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		










Приложение №3

Дата __________



Акт № 1

сверки выполненных работ



Настоящим актом подтверждаем выполнение работ по оказанию услуг по установке мобильных генераторных установок на объектах Базовых станций сети сотовой подвижной радиосвязи ООО «UMS» за период с 01.07.2021 по 31.07.2021, выполненных по договору № ХХХХ от ХХХХ в количестве 9 часов 16 минут. Список объектов находится в приложении №1 к данному Акту.

При этом согласованна время просрочки в количестве:

1. 2G – 2 часа

2. 3G – 2 часа

3. 4G – 2 часа

Список объектов находится в Приложении №2 к данному Акту





		Подпись

		

		

		Подпись



		От ООО «UMS»:

		

		

		От Исполнителя:



		___________________



		

		

		__________________





		___________________

		

		

		__________________



		

		

		

		



		Дата:

		

		

		Дата:













































Приложение 1, к Акту сверки № 1

		Регион

		SiteNumber

		Адрес

		начало работы ГУ

		конец работы ГУ

		Итого моточасов



		ЦО в г.Андижан

		AND5614

		Узбекистан; Андижанская область; Улугнорский район; к.Мингбулак; колледж;

		14.06.2020 0:16

		14.06.2020 7:33

		7:17



		ЦО в г.Андижан

		AND5614

		Узбекистан; Андижанская область; Улугнорский район; к.Мингбулак; колледж;

		14.06.2020 9:13

		14.06.2020 10:39

		1:26



		ЦО в г.Андижан

		AND5614

		Узбекистан; Андижанская область; Улугнорский район; к.Мингбулак; колледж;

		14.06.2020 23:44

		14.06.2020 23:59

		0:15



		ЦО в г.Андижан

		AND5614

		Узбекистан; Андижанская область; Улугнорский район; к.Мингбулак; колледж;

		15.06.2020 0:00

		15.06.2020 0:18

		0:18



		ИТОГО

		

		

		

		

		9:16







		Подпись

		

		

		Подпись



		От ООО «UMS»:

		

		

		От Исполнителя:



		___________________



		

		

		__________________





		___________________

		

		

		__________________



		Дата:

		

		

		Дата:







Приложение 2, к Акту сверки № 1

		Регион

		Site Number

		Стандарт БС

		Адрес

		начало 

		конец 

		Итого 

		Итого просрочка



		ЦО в г.Андижан

		AND5614

		2G

		Узбекистан; Андижанская область; Улугнорский район; к.Мингбулак; колледж;

		14.06.2020 8:03

		14.06.2020 9:13

		1:10

		2



		ЦО в г.Андижан

		AND5614

		3G

		Узбекистан; Андижанская область; Улугнорский район; к.Мингбулак; колледж;

		14.06.2020 8:03

		14.06.2020 9:13

		1:10

		2



		ЦО в г.Андижан

		AND5614

		4G

		Узбекистан; Андижанская область; Улугнорский район; к.Мингбулак; колледж;

		14.06.2020 8:03

		14.06.2020 9:13

		1:10

		2







		Подпись

		

		

		Подпись



		От ООО «UMS»:

		

		

		От Исполнителя:



		___________________

[bookmark: _GoBack]

		

		

		__________________





		___________________

		

		

		__________________



		Дата:

		

		

		Дата:








Приложение №4



АКТ 

Выполненных работ 

            г. Ташкент 		 					 «__» ___________20__г.



	Предприятие, ООО «UMS», далее “Заказчик” в лице Генерального директора Арипова С.Х. с одной стороны и ООО «______________», далее «Исполнитель» в лице ______________________________ с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий акт о том, что на основании договора №________ от _______20__г. «Исполнитель» оказал услуги по установке мобильной ГУ на _____часов ____ минут, на сумму _______ Сум с НДС. 

Имеется просрочка на сумму _______ Сум

«Исполнитель» выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. «Заказчик» претензий к «Исполнителю» не имеет.

Подписи сторон

                        Исполнитель								Заказчик

                   ООО «________» 					ООО «UMS»

___________________________________	             ___________________________________

	               (подпись Ф.И.О.)				            (подпись Ф.И.О.)		  	    М.П.									    М.П.






