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Отбора наилучших предложений

	Предмет Закупки:  
	Выполнение работ по организации ВЭС и ЭО на объектах ООО «UMS» 
ЦО г. Фергана в Республике Узбекистан
Квалификационные требования к участникам представлены в п.2.1 (Приложение 1 Общие и квалификационные требования). 
Технические требования к закупаемому товару (услугам, работам) представлены в п.2.2 (Приложение 2 Техническое задание).
Стартовая стоимость и валюта указаны в ценовой части закупочной документации (Приложение 3). 


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения
	1.1. Организатор, ФИО контактных лиц заказчика, e-mail, телефон

	Организатор (Заказчик)
	ООО «UMS», Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24 (далее по тексту – Заказчик или Рабочий орган)

	Контактное лицо Заказчика
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@mobi.uz 
тел.: +(99897) 420 – 04 – 80
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	1.2. Объявление о проведении закупочной процедуры, Инструкция для участника

	Объявление (текст объявления) о проведении закупочной процедуры вложено в настоящем документе
	


	Инструкция для участника закупочной процедуры
	


	Дата и время окончания срока подачи участниками предложений
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) 
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Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету закупки, к участнику и представляемым им документам

	2.1. Общие и квалификационные требования (Приложение 1)

	





	2.2. Технические требования (Приложение 2)
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	2.3. Ценовая часть закупочной документации (Приложение 3)

	





3. Состав предложения участника. Требования к содержанию предложения участника
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению участником документов, а также формы документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Анкета участника/  
Общая информация об участнике (Форма №1)
	

	+
	+
	-
	+

	Гарантийное письмо
(Форма №2)
	
	+
	-
	-
	+

	Заявление по недопущению коррупционных проявлений
(Форма №3)
	
	+
	-
	-
	+

	Техническое предложение
(Форма №4)
	
	+
	+
	+
	+

	Ценовое предложение, включая Таблицу цен
(Форма №5)
	


	+
	+
	+
	+

	
При проведении закупочной процедуры, заказчик вправе запросить у участников дополнительную информацию согласно Формы №6

	


	+
	-
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	






4. Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений
Данный раздел содержит критерии и условия квалификационного отбора, критерии оценки технической и ценовой части предложений участников
	4.1. Критерии квалификационного отбора

	Квалификационный отбор проводится на основании требований и документов, указанных в Разделе 2.1. - «Общие и квалификационные требования» (согласно Формам №1, №2, №3). 





	4.2. Критерии оценки технической части предложений

	Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы.
Несоответствие или частичное соответствие какому-либо из требований повлечет за собой дисквалификацию участника.





	4.3. Критерии оценки ценовой части предложений

	Ценовая оценка предложений осуществляется на основании документов с ценовой частью. После оценки ценовой части предложений участников производится общая (итоговая) оценка предложений участников.
При проведении отбора предложения участников с ценой, превышающей стартовую цену, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией.






5. Заключение Договора по результатам проведения закупочной процедуры.				
	Договор

	

Финальная версия договора будет согласовываться с победителем ОЗП


5.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
Страница 1 из 3
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1.2. Инструкция для участника_ОНП_одноэтапный.docx
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

		1

		Участники Закупочной процедуры, объявленной на портале, предоставляют предложения в установленном в объявлении порядке в запечатанных конвертах по указанному в объявлении адресу.

Предложения на участие в закупочной процедуре предоставляется участником на государственном языке и, по мере необходимости, на других языках.

Участники могут обращаться к заказчику для получения разъяснений по закупочной документации и применяемой закупочной процедуре.



		2

		Участникам Закупочной процедуры рекомендуется представлять предложения в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения.



		3

		Предложение участника передается в рабочий орган Закупочной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления предложения фиксируется рабочим органом в журнале регистрации и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии). 



		4

		Участник Закупочной процедуры:

· несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов; 

· вправе подать только одно предложение;

· вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений. 



		5

		Предложение участника должно содержать в себе документы, указанные в разделе 3 закупочной документации. Комплект документов должен состоять из квалификационной, технической и ценовой частей предложения согласно требований, указанных в разделе 2 закупочной документации. 

На конверте, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.



		6

		Предложение состоит из двух частей: 

1) техническая часть должна соответствовать техническим требованиям Заказчика и содержать в себе подробное описание предлагаемых товаров/работ/услуг;

2) ценовая часть должна соответствовать условиям Закупочной процедуры и содержать следующую информацию: наименование товаров/работ/услуг, стоимость, итоговая сумма, срок поставки товара/ оказания услуг, условия платежа, срок гарантии, срок действия предложения и т.п.

При этом, предложение оформляется одним конвертом, в один этап проводится вскрытие конвертов и оценка предложений участников закупочной процедуры. 



		7

		На конверте должно быть указано: 

· № Лота на информационном портале;

· наименование предмета Закупочной процедуры;

· наименование участника;

· контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона уполномоченного лица) Участника;

· наименование заказчика и его адрес;

· надпись: «не вскрывать до последнего срока подачи предложений».

Образец оформления конвертов представлен во вложении «конверт» в п.3.2 закупочной документации.



		8

		Требования к наличию обязательных квалификационных документов во внешнем конверте указаны в Разделе 2.1. Закупочной документации - «Общие и квалификационные требования» (согласно Формам №1, №2). 

Участник в обязательном порядке должен предоставить заявление по недопущению коррупционных проявлений (согласно Формы №3).



		9

		Требования к наличию обязательных документов с техническим предложением и требования по техничской части указаны в Разделе 2.2. Закупочной документации - «Техничесике требования».

Пакет технического предложения должен содержать следующие документы: 

· техническое предложение, и сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар/работы/услуги.

· авторизационноое письмо от производителя / правообладателя (в случае если участник не является производителем / правообладателем).

· перечень технической 	документации. (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара/ПО/услуги).



		10

		Требования к наличию обязательных документов с ценовым предложением и условия по ценовой части указаны в Разделе 2.3. Закупочной документации «Ценовая часть закупочной документации». Ценовое предложение должно содержать ценовое предложение и таблицу цен (согласно Формы №5).

Предложения участников с ценой, превышающей стартовую цену, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией!



		11

		Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с Предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.



		12

		Предложения, поступившие после установленной даты, рассматриваться не будут.



		13

		Срок действия Предложения участников должен составлять не менее 60 дней со дня окончания представления предложений.

В исключительных случаях Заказчик может запросить у участника Закупочной процедуры продление срока действия Предложения. Участник Закупочной процедуры в письменной форме подтверждает продление срока коммерческого предложения без каких-либо дополнительных изменений.



		14

		Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя закупочной процедуры на основе критериев, указанных в закупочной документации. Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начала технической и ценовой оценки. Если требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в закупочной процедуре. 



Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. 



Ценовая оценка предложений осуществляется на основании документов с ценовой частью. После оценки ценовой части предложений участников производится общая (итоговая) оценка предложений участников. Решение закупочной комиссии по оценке предложений участников и результатам закупочной процедуры оформляется протоколом.



		15

		В процессе оценки предложений участников рабочий орган закупочной комиссии вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в предложении участника. При получении таких запросов участникам необходимо письменно ответить рабочему органу и представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в поданное предложение.



		16

		Если участники закупочной процедуры представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой частью предложения. 

Для корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников, при анализе будут учтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи и иные обязательные платежи, и другие расходы), если такие расходы предусмотрены действующим законодательством Республики Узбекистан.



		17

		Победителем признается участник закупочной процедуры, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации и предложении участника.



		18

		При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе отклонить предложение либо принять для дальнейшего рассмотрения те условия и цены, которые являются наиболее выгодными для Заказчика, известив об этом участника.



		19

		Если на момент окончания срока подачи предложений на участие в закупочной процедуре подано только одно предложение или не подано ни одного предложения, закупочная процедура признается несостоявшейся. Отбор признается состоявшимся, если закупочной комиссией получено не менее двух предложений от участников, соответствующих требованиям, указанным в закупочной документации по отбору.



		20

		Заказчик имеет право отменить закупочную процедуру в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.



		21

		По результатам закупочной процедуры договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации и предложении, поданном участником закупочной процедуры, с которым заключается договор, согласно проекта договора, приложенного к настоящей закупочной документации без внесения изменений/дополнений в него.



		22

		Победитель закупочной процедуры, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.
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Приложение №1 к закупочной документации 

 

Общие и квалификационные требования к участнику



В закупочной процедуре могут принять участие физические или юридические лица, являющиеся резидентами или нерезидентами Республики Узбекистан. 



Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим критериям:

· наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора;

· правомочность на заключение договора;

· отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

· отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства;

· отсутствие записи в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Участники, не соответствующие данным критериям, к участию в закупочной процедуре не допускаются.

Участник обязан:

· соблюдать требования законодательства о государственных закупках;

· представлять предложения и документы, соответствующие требованиям закупочной документации, и нести ответственность за достоверность предоставленной информации;

· раскрывать сведения об основном бенефициарном собственнике;

· предоставить заявление по недопущению коррупционных проявлений (Форма №3 закупоной документации);

· заключать в случае признания его победителем договор с заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

Участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одной и той же закупочной процедуре (лоте).

Заказчиком проводится предварительный квалификационный отбор участников. При вскрытии конверта с предложениями проверяется наличие в нем всех документов и правильность их оформления. 

Закупочная комиссия отстраняет участника от участия в закупочной процедуре, если:

· о нем имеется запись в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· у него имеется просроченная задолженность по уплате налогов и сборов;

· в отношении него введены процедуры банкротства;

· участник не соответствует квалификационным, техническим и/или ценовым требованиям закупочной документации; 

· участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

· участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности.

· участник отказывается раскрывать информацию о бенефициарном собственнике;

· установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником закупочной процедуры.

В процессе закупок не допускается: 

· участие в закупках участника в случаях, если близкие родственники участника и (или) уполномоченного представителя данного участника имеют право на принятие решения по выбору исполнителя, а также являются представителями государственного заказчика или привлеченной им специализированной организации;

· конфликт интересов;

· предварительный сговор участников с целью искажения цен или результатов отбора участников;

· подача участниками предложений по искусственно заниженным ценам с последующим отказом от подписания договора или от его исполнения надлежащим образом.



Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора, представлен ниже. 



Документы предоставляются участником согласно форм, вложенных в настоящую закупочную документацию:

Форма №1 – Анкета участника (общая информация)

Форма №2 – Гарантийное письмо

Форма №3 – Заявление по недопущению коррупционных проявлений

Форма №4 – Техническое предложение

Форма №5 – Ценовое предложение, включая таблицу цен



Примечание: все копии документов должны быть заверены печатью участника закупочной процедуры






ПЕРЕЧЕНЬ 

Квалификационных документов  

 

1. Копия свидетельства о Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника закупочной процедуры;

2. Копия приказа о назначении директора организации (или доверенность уполномоченному лицу от имени директора), а также копия паспорта директора (уполномоченного им лица);

3. Общая информация об участнике, включая информацию о бенефициарном собственнике  (форма №1);

4. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что (1) участник не находится в стадии ликвидации или банкротства; (2) участник не находится в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; (3) участник не имеет ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком (4) компания участника, в том числе ее учредитель, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); (5) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей; (6) участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей; (7)  участник не имеет предъявленных в отношении себя судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям; (8)  компания участника, в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности; (9) информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной (Форма №2);

5. Справка Государственной налоговой инспекции (или иного уполномоченного органа для нерезидентов) об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

6. Информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за последние три года;

7. Лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для поставки товара (оказания услуг, выполнения работ);

8. Заявление по недопущению коррупционных проявлений (Форма №3)
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1.1 Hanmenonaxme BBINO/IHSIEMBIX PadoT.,
HacTOAImMUM TEXHHUECKHM 3a1aHueM Tpe/lyCMaTPHBACTCS BEITIOJIHEHHE KOMILIEKCA
pabot Ha o6BexTax 1O r. (DepraHa B cne):(ylomeM COCTaBe. -
- opraﬂnsaumr BBC " 30. ul :

Pa60TBI Mory'r pacnpocrpaH;{TLcsi Ha moﬁme o6EexTEr 000 «UMSH:
- HOBEIE
- HeJIOCTPOESHHEIE
- CYIIECTBYIOIIHE
- peKOHCprpreMme

: 1 2 I_Ie.ﬂb npnoﬁpeTeHHﬂ paﬁoT (yc.ﬂyr) :
" Pa6oTsI BBINOJIHAIOTCS B HENAX peanu3anuu MeponpusATHil 1Mo passutHio. cern CIIPC 000
- «UMS» corracHo IaHy TEXHUYECKOT0 Pa3BUTHS CETH, HA 2022 — 2023 rogsL.

Llensio 3a1<y‘nqu0H npoueny’pm SBIISIETCS BBIOOD IOJPS/IHOM opranusanuu (nanee Menonaurens)
JUTsI BBITIOJIHEHUS paboT mo opranmzamuu BOC u D0 Ha 06’LeKTaX 000 «UMS» 110 r. ®eprana,
PecnyﬁJmKa Y30ekucran :

1.3 OcHOBaHne A pea.umaunn npoeKTa, B paMKax KOTOpOI‘O MPOU3BOUTCH 3aKYIIKA
~ OcHoBaHHeM 151 peanmaunn NPOCKTA ABJIACTCH IVIAH TEXHHYECKOr0 PasBUTHH CETH HA
2022r

1.4 Ilepevensn padoT u yciayr
Opuenmupogounoe Koiuiecmso pabom no opzanusayuu BIC u DO cocmasnsem 63 o6vexma
[Ipumeuanne. O6beM paboT MOXKET GBITH CKOPPEKTHPOBAH 3aKa3uyuKOM Ha JIF06OM JTare.

2. Mecto Bml‘_IOJ_IHeHHH pa6_0T. ObnacTh MpUMEHEHHs.
06sexter 000 «UMS» B 11O r.®eprana;

3. O6mue TpeboBaHHUS K YIACTHHKY
[oapsmuuk TOJDKEH COOTBETCTBOBATE CICAYIOIIMM KPUTECPHUSIM:

[Monpsimunk gomkeH UMETh He MeHee oJiHoH Opuraasl (ojHa. 6pHraJIa B KOJIMUECTBE He MeHee
3-uenoBeK, OJUH M3 KOTOPHIX CBapIIHK), BCE WICHBI OPHUrabl JOJKHBI UMETh AEHCTByIOIIHE
JIOIyCKH  Ha IpOBEACHHE DIIEKTPOMOHTaXHBIX pabor mo 1000 B. Iloapsmuuk momkeH
MPeIOCTABUTh  KONHM  IEHCTBYIOMX  YIOCTOBEPEHHH  COTPYOHHMKOB Ha — [IPOBEJCHHE
3JIEKTPOMOHTaKHBIX padot no 1000 B. : '

OcHamenne Opuragbl JODKHO BKITIOYATh HE MEHee | eJUHHIBI Ha Opuranmy: cBapOYHBIH
ammapar, Habop HMHCTPYMEHTOB. Haindue JIOJDKHO MOATBEpXKAAaThCs OyX. JIOKyMeHTaMH Ha
- BJIJICHHE HIIH JIOTOBOPAMH apeH {bl, WK )K€ FapaHTHHHBIM IIHCBMOM.
~ JIIs IO/ITBePIKICHHS ompITa paboThl, [ToApsSIIMK NOMKEH MPEIOCTaBUTE CIIUCOK JOTOBOPOB
(Ne' moroBopa, mpeaMer J:LOI‘OBOpa U KOHTpareHT) II0 KOTOPBIM BBIHOHHHJIHCL aHAJIOTHYHBIE
paboTEI.

TToAPAIMK TOIDKEH HA3HAYHTH OTBETCTBCHHOE JIMIIO 3a BBINOJNIHEHHEe padoT mo 3akazy u
nepeaars KOHTAKTHI 3aKa3urKYy. — IIPeIOCTaBUTh rapanTuiiHoe mucbMo ¢ MO oTBeTCTBEHHOTO,

4. Cpoxu BeINOJIHEHHS PaboT.
I[To wroramM NpoBeJCHHON 3aKyNOYHOH IPOLEAYPEl € n06e,tmTeJIeM 6y):LeT HOJIHCAH
X paM()‘iHbIPI I{OI‘OBOp CO CPOKOM IleHCTBHﬁ 12 MECAIIEB € NaTbI HOﬂanaHHﬂ :
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Cpox BLINONHEHUSL pa60m Ha 0HOM oﬁbexme He awzofceu npeebzmamb

- 40 paﬁoqux Oneti eciu Ha oﬁbexme NOJHOCMBIO ycmauoeﬂenbl gce MR' 3aeepweHb1 gce
conymcmeyrou;ue CMP no MK

- 70 paﬁowux c)neu eciu Ha o6be1<me He ycmanoeﬂeubz ece MI{ nonuocmbro He saeepmeum 6ce
conymcmeyrowue CMP no MR' : :

5 TpeﬁonaﬂnﬂkﬁeaonacnocTn. : - - :
~ Bce paboThl AOKHEI OBITH BBIMOIHEHE € CO6JIIO)16HI/I€M ny? u IT6 u npaBHn
JNEHCTBYIOIIUM B Pecny6iike YSGeKHCTaH a TaKxe B COOTBGTCTBHH c HpOCKTHOPI
JNOKyMeHTallneH Ha KayKIbli OOBEKT.
[Ipu BBINOTHEHUH MOHTaXa BOC u D0 cnexyer HpI/I,HCp}KHBaTBCﬁ TpeGOBaHHH H3JI0/KEHHBIX
B ITpunoxennn Nel x TexnuueckoMy 3a7aHHIO «TPEBOBAHMS K BBIIOJNHEHHIO paboT no
OpraHu3alMy BHEIIHEro 3H8p1"00H&6H{eHHH o BHyTpeHHeH 3neKTpHKH Ha OGBGKTaX OOO S
«UMS» B PecriyGuuike Y30ekucram» _ i
Bce Marepuaibl, HCIOJIb3yeMble TPH OpraHH3aIMH BHEIIHETO 3Hepr00Ha6>i<eHm "
BHYTpPeHHEH OJICKTPHKH JUI o6sexToB 000 «UMS» JIOJOKHBL - UMCTE cepTH(]pﬂKaTm "
COOTBETCTBOBATH TPeOOBAHHAM HOPMATUBHBIX IOKYMCHTOB.

6. Tpeﬁosamm no TpaBHJIAM CAAYH H ﬂpﬂeMKﬂ.

Tlepen, HavaIoM pabot, Ha CTajuH noamucanus Jlorosopa, HEOOXOAUMO COTNacoBath C
3aKA34MKOM CIIHCOK JIOKYMEHTOB, TpeGyeMBm JUTS BBIIONHEHHUS OOBEKTa. 3aKphITHE pabor
posmoxio TOJIBKO mocne npe):[ocmaneﬂm MOJIHOTO IMaKeTa noxyMeHTOB 110 cornaconaHHomy
© CITUCKY.

Jlns aBaHcHpOBaHMs padoT TIO 06'LCKTy B KayecTBE CTApTOBOH CTOMMOCTH 3aKa3unKOM
‘paccMaTpHBaeTcs CTOMMOCTH OOBEKTa COTACHO CMETHOH nomymemaunn ¢ I'IpHMeHeHHeM
OCHOBHBIX MMOKa3aTeNiel Mo IPOYMM 3aTpaTam, TPAHCIIOPTHBIM ' PacXoziaM, yTBepmeHme o
pe3yJIbTaTaM 3aKyOYHOH HPOUCyPEL. 3 i

CToMMOCTB HejL.Uaca ¢ yueToM coll.ctpaxa 12% , cym yCTaHaBnHBaeTcs{ COFJIaCHO JAHHBIM O
rojloB0ii 3apaGoTHOii muTare oT I'ockomMcTaTa Ha ATy MOMTHCAHIA 3aKasa.

OKOHYATEJBHBIA pacyeT 3a BbINOJHCHHBIC paboThl IPOM3BOIUTCA 110 q)aKTqucm
BLIIOJIHEHHBIM 00heMaM paboT Ha OCHOBAHUH aKTa BBINOTHEHHBIX paboT.

CMeTHBIE pacyeThl NOATOTABIUBAIOTCA HA ocuopanun IITHK ¢ npuMeHEHHEM OCHOBHBIX
_'norca3areneu Mo [POYMM 3aTparaM, CTOHMOCTH HelOBeka ‘gaca, ' TPAHCIIOPTHBIM PaCXOZaM,
- COrJIacOBaHHBIM Ha 3Tare IIpOBeIEeHHﬂ 3aKYTIKH.

CTOMMOCTh MaTephajioB, IPUMEHSEMBIX [PH CTpomenbche, nomxna OLITH no,urnep;xneﬂa
COOTBETCTBYIOIIMMH HAKJIAHBIMU K CHIET (akTypamu.

IIpu cocTaBICHUH AKTOB BEHIIOJIHEHHBIX DPabOT CJEAYyeT HMETh BBHJIy, 9TO WTOTOBad
CTOMMOCTH O0BEKTA HE noana HpeBbIIIlaTB CTOMMOCTB, nonyquHyfo 0 UTOTaM 3aKynquon
IpOLIelypBI.

B mpouecce  BBINONHEHUSA pa6o1r H o ee OKOHYAHHH B TeueHue 4- X pa6oqnx I[HGH
TTO/pAAUMKOM ODKHEI OBITH ODOPMIEHBI M- TIPEIOCTABIIEHb] 3a1<a3qHKy BCE 'HEOOXOIMMBIE
HCIIONMHUTEbHEIE  TOKyMeHTHL  OOpasibl  JOKyMCHTOB npuBeneHsl B TIpHIOKCHHM Ne2.,
Tlpunoxenne Ne 3 (AKT BO3Bpata MaTepUajoB), HpHJIO}I(eHHe Ne4(AxT mpHema Iepeaadn
MAaTepHalIoB)

JTio6ble JMOMOTHUTENBHBIE PaOOTHI, BO3HHKAIOIINE Ha 00BeKTe W HEyYTCHHBIC B NPOCKTE, a
TaKoKe JEOGbIE OTKIOHEHHS OT [IPOEKTa JOIDKHDE OBITh TIPE/IBAPHTEIILHO [IMCEMEHHO COIJIaCOBaHBI
¢ 3aKa3yHKOM O(HIHATLHBIM THCEMOM. HecornacoBaHHbIe paﬁorm OIIaYMBaTHCS HE Oynyt!

Tlpn HpGJIBHBIICHI/IPI o0beKTa X HpOMﬁ}KyTO‘«IHOH IpHEMKe H OCMOTPY CKPBITHIX pabot
onosemeﬁﬁe 3a1<a3qm<a ¥ €10 npncyrcmne Ha 061,eKTe 06H38T8J‘IBHLI 0 I‘OTOBHOCTPI K 0CMOTPY
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TToApSIIHK OJKEH ONOBECTHTE 3aKa3uuKa 3a671arOBPEMEHHO, HE Io3/1Hee 3X pabounx JHEH 10
JTHS TIPUEMKH.

7. TpeGoBanus K 006EMY H/HIH CPOKY TIPEIOCTABICHHI rapaHTHii.

[apaHTHHHBIA CPOK Ha CTPOUTENBHO-MOHTaXHBIE PabOTHL _ JIOJDKEH  COOTBETCTBOBAThH
_TpeGoBaHUAM HopMaTHBHbe_JIOKyMeﬁTOB ¥ BBITH He MeHee 12 MecsIeB CO JIHs AKTa cIauM v
| [IpUEMKH BHITOJMHEHHBIX paboT. - & SRy : 3 S

8. IIpouexypa mepeAayy HCKIIOUHTEILHBIX IPAB H MHBIX JIOKYMEHTOB Ha 00BEKT.
He npuMeHHMO

9, - TpeGoBaHHs N0 TEXHHIECKOMY 00y4eHHI0 MePCOHATIA.
He nmpuMeHUMO

10. Jlomo/iHHTeIbHbIE TPEGOBAHHSL. : _
IIpeqmaraeMas IOAPSAIMKOM CTOUMOCTD paGoT MOIDKHA BKIIOYaTh B Ce0s BCE DAacXOBI
TOAPATUNKA, HEOOXOTUMBIE /ISl MX BBIIOJHEHMS.
: Kaxeiii 06beM PaboT (HauMEHOBAHHE H BH/IB paboT), CPOKM M MECTO UX BBHIONIHCHUS, a
TaKoKe Tpe/BApHTENbHAs CTOMMOCTh KakI0ro obnema PaGoT omnpenensercs HA OCHOBAHHH
0hOPMICHHEIX H TIOMIIUCAHHEIX CTOPOHAMH 3aKa30B Ha 0GBeKT: -
 Ha xaxomiii oGbexT cocrapisercs emera, cormacio HIHK, uro o6s3pBaer TloapsauKa
© CTpOro CHeloBaTh BCEM IpaBHUIaM H Pacyeram B IPOEKTHOM JOKYMEHTAIIMH, KOTOpas uMeeT
* DkcreprHOe 3akIIOUEHHE ¥ NPel0CTaBIACTCS 3aKa3unKOM. :
3aKasyuK OCTAB/sIEeT 3a coDOif MpaBo IPHBIEKATh HE3aBHCHMBIX SKCIIEPTOB UIS ONpPEJICTICHUS
daxruyecKoro oobema BBITOJTHEHHBIX PaloT.

~ TInarupyeMsblii 06BeM paboT — MoXeT ObITh H3MCHEH COTTIACHO notpebHOCTH (B mpejenax
~ cyMMBI JIoroBopa) coritacto 3akasam K Jlorosopy - o

11.  TlepeueHb NPUHSATHIX COKPAIEHHIA

| Nem/u - | Cokpamienne | PacimgpoBKa COKpaIeH s
1o . Ientp obcmyxusanuss OO0 «UMS» B pernone
B2C BrerHee 371eKTpOCHA0KEHHE
.90, 1 .- . | BayrpenHee aﬁepPOOGecnequne _
I[ys : i : '. [TpaBuna yCTpdﬁCTBa aJIeKTpéyCTaHo_B_oK
s |llpasuna TeXH_I'IKI/I.6630H_aCHOC"I‘F.I o
[ITHK ' [MTaxapco3JuK HopMa Kypumun

12. Hépe.qcnb-'npuﬂomennﬁ 5

No-ﬁ e e e, e Homep :
ﬁ/_n: "HauMmeHOBaHUE IPHIIOKCHHS _ | crpanunpl/KonuyecTBO
JINCTOB -
ITpunoxenne Nel «TPEBOBAHNS k BHIIONHEHHIO paboT 110
) opraHu3aldy BHEIIHEro SHEProcHAGKCHHs M BHYTPCHHEH
2 - : _ 8- nuem
: anekTpukH - Ha obBekrax 000 «UMS» B Pecnybnuke
V30exucTany -
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'lezmon{eHHe N02 HepequL ,IIOI{yMCHTOB Ha BE)C T e 25
; HpI/IJ'IO}KeHPIC Ne3. AKT BO3BpaTa MaTepI/IaJ'IOB I~ pucm-: 5"
IIpHnoxcerIe Ned AKT mpuemo-Tiepeaun MaTepnanoa I- nuem
_ ':HpHJIO)KeHHG Ne5 LleHOBaH Taﬁnnua oA KOMMepHeCKOFO g et
i HpeIUIO}KEHHH 4 : SO gl S
Pazpaborano: - - Mupsaaxmenos T..JI.
- CormacoBaHo: HaﬁBIO
CormnacoBano: I/ Canues H.III.






HpHJIO}I{CHHC No

y‘{aCTHPIK IIpH HO,I[a"-IG l'IpeIUIO}KCHI/IH JOIHKEH SaHOHHI/ITL CHGIIYIOIIIYIO (bOpMy Ha CBOEM

6J18.HK6, 3aBEPHUTH €€ MI€YaThIO H IMOAIMHCEIO YIIOTHOMOYEHHOTO JIAIa: y

| BeamunHa

Nenin | HanMeHoBaHHe MOKA3aTe s O6ocHOBaHNHE
' g saKnioyenue om
' ; Tocyoapemeeniozo
[Tpoune 3aTpatTsl MOAPATIHKA, ;
| % KoMumema no
4 apxumexmype u
CHPOUMENLEMBY
| Tpascroprapie pacxozer, ne Gonee 5% :
-7 1% OT CTOMMOCTH MaTepHaJIOB (6rn10uUmMeNbHO)
3 TpancnopTHEIE pacXob, He bonee 1,5%
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Приложение №1

К техническому заданию


ТРЕБОВАНИЯ


к выполнению работ по организации внешнего энергоснабжения и внутренней электрики на объектах ООО «UMS»

1. ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИКА 


1.1. Все работы по внутренней электрики должны проводиться в строгом соответствии с выданной Заказчиком документацией и должны выполнены в полном соответствии с ПЭУ-2011 г РУз и СНиП.. Места установки светильников, их количество, трассы прокладки проводов и кабелей, а также их тип и сечения должны соответствовать документации.

1.2. Любые отклонения от документации должны быть согласованы оформлены соответствующим актом.


1.3. Для обеспечения требуемого уровня освещения в аппаратной устанавливаются светодиодные светильники.

1.4. Прокладка кабелей и проводов производится открытым способом в пластиковых негорючих коробах. Ширина короба на каждом участке трассы должна позволять проложить необходимое количество кабелей и проводов и оставить запас не менее 30% на будущие расширения

1.5. Прокладка короба по стенам производится на высоте 0,8 – 1 м. Короб должен быть выровнен в горизонтальной плоскости. Проверка производится строительным уровнем.

1.6. Прокладка короба по потолку должна производиться параллельно стенам.


1.7. Прокладка силовых кабелей и проводов в одном коробе с сетями ОПС ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пересечения между силовыми трассами и трассами ОПС также запрещаются.


1.8. Крепление выключателя к стене должно производиться на высоте 1.5м от пола. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в клеммы выключателя. Крепление выключателя должно быть жестким, он не должен болтаться.


1.9. Розетки на стенах должны быть закреплены жестко. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в контактах розеток. На всех розетках должна быть выполнена маркировка 220V.


Высота крепления технологических и бытовых розеток должна быть в непосредственной близости от проложенного по стенам короба. Розетки под кондиционеры должны быть заземляющими контактами и закреплены в удобном для их обслуживания месте. При недостаточной длине силового кабеля от кондиционеров, они должны быть удлинены и уложены в короб.


1.10. Все точки потребления в помещении должны быть отмаркированы.


1.11. Все кабели и провода должны быть отмаркированы с двух сторон – в силовом щите и на стороне подключения к точке потребления.


2. СИЛОВЫЕ ЩИТЫ 


2.1. Комплектация силового щита определяется Заказчиком. На объекте может быть, как одни, так и несколько щитов. 

2.2. Крепление силовых щитов к стенам должно быть выполнено надежно.

2.3. Щит должен быть выровнен в обоих плоскостях (горизонтальной и вертикальной). Проверка осуществляется уровнем.


2.4. Внутренние составляющие в щите должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить удобство монтажа при подключении силовых кабелей и проводов.


2.5. Для предотвращения повреждений силовых кабелей и проводов их места ввода в щит должны быть обеспечены сальниками.


2.6. Все автоматы питания после подключения к ним проводов и кабелей должны быть промаркированы


2.7. На все комплектующие щита и на сам щит должен быть сертификат


2.8. На дверце щита с внутренней стороны обязательно должна быть однолинейная схема включения, утвержденная Заказчиком, с указанием всех номиналов автоматов и точек потребления, а также с указанием типов проводов и кабелей и их длины.

2.9. Концы многожильных проводов должны быть зачищены, облужены, либо иметь специальные наконечники.


2.10. Все контактные элементы должны быть затянуты, автоматы, выключатели, провода и кабели в щите должны быть промаркированы.


2.11. Маркировка всех элементов в щите (автоматы, кабели, провода и т.д.) должна быть надежной, не стираться и должна располагаться на всех бирках надписью наружу в одном направлении удобном для прочтения.


2.12. Установка счетчика в щите должна быть удобной для последующего его подключения и опломбирования.


2.13. На внешней стороне дверцы щита должна быть наклейка предупреждающего знака опасного напряжения

2.14. Медная шина для «нейтрали» в щите не должна иметь электрического контакта с корпусом щита. В случае если щит металлический, то корпус щита должен иметь точку для подключения защитного заземления. Заземление подключается кабелем с клеммами к ГЗШ, установленной в аппаратной.


2.15. Внешний вид щита должен быть эстетичным


2.16. Розетка для ДГУ преимущественно устанавливается снаружи. По согласованию с Заказчиком допускается установка розетки внутри помещения или ее отсутствие. Тип розетки должен быть выбран таким образом, чтобы не допускать попадания влаги от осадков во внутрь розетки. Местоположение розетки должно быть согласовано с Заказчиком. Розетка должна быть защищена от доступа посторонних.


3. ВНЕШНЕЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


3.1. Работы по организации внешнего энергоснабжения должны проводиться на основании выданных ТУ и проектной документации.


3.2. Внешнее энергоснабжение в зависимости от технического решения может быть выполнено прокладкой кабеля в земляных траншеях, воде, воздухе, каналах, блоках, туннелях по внутренним и наружным стенам зданий, по эстакадам, на лотках и тросах. 

3.3. Прокладка кабеля должна производится электромонтажными организациями в соответствии с требованиями ПУЭ. 


При наличии несоответствия принятых проектных решений требованиям ПУЭ Подрядчик должен письменно оповестить об этом Заказчика и приостановить работы до получения письменного подтверждения от Заказчика о возможности продолжения работ с корректировкой при необходимости выданной ранее документации.


3.4. Указанные основные пункты ТЗ имеют рекомендательный характер и при необходимости могут изменяться согласно требованиям ПУЭ и другими нормативными документами, действующими в Республике Узбекистан.


3.5. Согласно ПУЭ после завершения всех электромонтажных работ проводят замеры сопротивления изоляции жил, замер сопротивления петли фаза – ноль, фазировку и проверку целостности жил кабеля. Проверка фазировки кабеля производится при помощи мегомметра, до подачи рабочего напряжения и при помощи вольтметра после подачи рабочего напряжения.


3.6. Воздушные линии

3.6.1. Для строительства воздушных кабельных линий применяют два вида кабеля: СИП – самонесущий изолированный провод, и обычный силовой кабель (например, ВВГ, ВВГнг, АВВГ и других, материал которых позволяет прокладку на открытом воздухе).


3.6.2. Крепление кабеля к тросу должно выполняться таким образом, чтобы предотвратить деформацию кабеля под собственным весом и в результате ветровых нагрузок. Металлический трос должен быть заземлен с двух сторон линии медным проводником сечением не менее 6 мм2.


3.6.3. В местах поднятия кабеля из земли на опоры, где возможно механическое повреждение кабеля (передвижение автотранспорта, доступность для неквалифицированного персонала), прокладка должна быть выполнена в  металлорукаве или трубе до высоты не менее 2м и на 0,3 метра в глубину. 


3.6.4. Монтаж проводов рекомендуется поручать специально обученным бригадам строительно-монтажных или эксплуатационных организаций


3.6.5. При монтаже строго соблюдать монтажные усилия и стрелы провеса при регулировке проводов, не допускать перетяжку проводов


3.6.6. До начала сооружения линии должны быть выполнены следующие работы: подготовлена трасса ВЛ; собраны и установлены в проектное положение опоры; выполнено устройство защит на переходах через инженерные сооружения; на вводах в здания установлена необходимая арматура для анкерного крепления проводов вводов; доставлены на трассу барабаны с кабелем и механизмы для их раскатки


3.6.7. Котлованы под опоры разрабатывают не раньше, чем за сутки до их установки. Бурение производят специальными машинами типа МРК, БМ, БМТП и др. При установке машины на пикет проверяют вертикальное положение штанги бура, при бурении котлована под подкос бур устанавливают под углом 15. Котлованы можно отрывать вручную, придавая им ступенчатую форму.


3.6.8. Способ закрепления опоры в грунте и ее заложения принимают по проекту. Перед установкой опоры проверяют: комплектность сборки, надежность крепления конструкции, отсутствие посторонних предметов, наличие и состояние стропов, тросов, ухватов. Опору поднимают и ухватами направляют в котлован. Отвесом проверяют вертикальное положение опоры и ее установку в створе, придерживаясь допустимых отклонений от вертикального положения (0,01 м на 1 м высоты опоры), а выхода опоры со створа линии - не более 0,1 м 


3.6.9. Траверсы и крюки должны быть перпендикулярны оси линии ВЛ, допускается отклонения траверсы от горизонтали не более 0,02 м на 1 м ее длины. Котлован засыпают грунтом с послойным трамбованием через 0,2...0,3 м. Стропы разрешается снимать после засыпки 2/3 глубины котлована. На опоры несмываемой краской при помощи трафаретов наносят порядковые номера и год установки.


3.6.10. Все металлические элементы железобетонных опор и металлические элементы деревянных опор подлежат заземлению и соединению с нулевым проводом ВЛ. В качестве заземляющих проводников используют арматуру железобетонных опор или специально проложенные по опоре проводники, к которым присоединяют металлические элементы в процессе сборки. Глубина заложения горизонтального заземлителя в траншее 0,7 м, а в пахотном слое 1 м. Глубина погружения вертикального заземлителя не менее 2,5 м. Все соединения заземляющих проводников сваривают, места сварки закрашивают. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом.


3.6.11. Перед монтажом проводов ВЛ 0,38 кВ трасса должна быть полностью подготовлена к этому: вырублены и расчищены просеки, установлены защитные устройства через дороги и другие сооружения, проверено качество закрепления опор в грунте. Готовность трассы проверяет ИТР (мастер или прораб).


3.6.12. К монтажу проводов приступают только после устранения обнаруженных недоделок и получения письменного разрешения от лица, ответственного за установку опор. При монтаже опор должны соблюдаться установленные ПУЭ расстояния от проводов до ближайших инженерных сооружений, древесных насаждений и земли.


3.6.13. Железобетонные опоры, как правило, собирают в соответствии с разработанными для каждого типа опор технологическими картами, в которых указаны порядок выкладки деталей (стоек, траверс, ригелей и др.), последовательность операций, а также рекомендуемые приспособления. Опоры собирают на ровной площадке, очищенной от посторонних предметов.


3.6.14. Работы по сборке любых опор заканчиваются установкой деталей заземления. Если на стойках имеются верхние и нижние выпуски (обычно болты) внутреннего заземляющего стержня, все заземляемые элементы присоединяют к верхнему, а с нижним соединяют заземлители (после установки опоры). Если заземляющих болтов нет, по всей длине стойки прокладывают заземляющий спуск, который крепят проволочными бандажами, и присоединяют к нему заземляемые элементы.


3.6.15. При приемке собранных опор проверяют их соответствие рабочим чертежам с учетом допускаемых отклонений. Так, одностоечные опоры могут иметь наклон траверс не более 1/100 их длины и разворот их в плане от проектного положения - не более 100 мм (конец траверс). Особое внимание уделяют качеству болтовых соединений. Размеры болтов и их антикоррозионное покрытие должны соответствовать проекту. Оси болтов должны быть перпендикулярны плоскости соединяемых элементов, а нарезная часть входить в соединяемые детали не более чем на 1 мм. Головки болтов и гайки должны плотно прилегать к шайбам и соединяемым деталям. Количество шайб должно быть не более трех. Гайки должны быть туго затянуты, резьба закернена. Качество стыков проверяют щупом толщиной 0,3 мм. Щуп должен проходить в стык соприкасаемых элементов на глубину не более 20 мм.


3.6.16. Данные о собранных опорах заносят в журнал с указанием основных отклонений от проекта. Приемку опор оформляют актом.


3.6.17. После установки опор на каждой опоре должен быть нанесен порядковый номер опоры и год установки. На опорах линии напряжением выше 1000 В на высоте 2,5-3 м устанавливаются предупредительные плакаты. На концевых опорах и на опорах, где меняется расположение проводов, кроме того, наносится расцветка фаз. В местах возможного повреждения опор транспортом должны быть установлены отбойные тумбы.


3.6.18. Расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков.

Допускается совмещать на одном знаке всю перечисленную информацию. На первой опоре от источника указывается наименование ВЛ.


3.6.19. Перед приемкой в эксплуатацию вновь сооруженной ВЛ проверяют техническое состояние линии и соответствие ее проекту, равномерность распределения нагрузки по фазам, заземляющие и грозозащитные устройства, стрелы провеса и вертикальное расстояние от низшей точки провода в пролетах и пересечениях до земли


3.7. Кабельные линии

3.7.1. Прокладка кабельной линии в траншее состоит из следующих основных операций: рытье траншеи; доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее; защита кабелей от механических повреждений и засыпка траншеи; монтаж соединительных муфт.


3.7.2. Кабельную трассу выполняют в соответствии с проектом. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в ПВХ трубе траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

Глубина траншеи от планировочной отметки должна быть 0,8 м, а при пересечении улиц, площадей и по пахотным землям - 1,1 м. Меньшая глубина траншеи (до 0,6 м) допускается при вводе кабелей в здания, а также в местах пересече​ния с подземными сооружениями, при условии защиты кабелей от механических повреждений на участках длиной до 5 м

3.7.3. При прокладке кабеля через дороги, въезды и т.д прокладку необходимо выполнять в асбоцементных или пластмассовых с толщиной стенки не менее 16 мм трубах на глубине не менее 1,0 м. 


3.7.4. При прокладке кабеля в местах интенсивного движения автотранспорта или частого производства земляных работ предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, путем закрытия кабеля по всей длине бетонными плитами или кирпичом. 


3.7.5. Перед прокладкой кабелей проверяется готовность трассы, а именно:


- укладка и крепление (при необходимости) труб;


- заготовка кирпича или плит для механической защити кабелей или наличие сигнальной ленты


- отсутствие воды в траншеях


- отсутствие камней и прочих предметов в траншее


- углы поворотов траншеи


- глубина траншеи по всей трассе


- заделка труб в проходы при входе в здание через фундаменты и стены


3.7.6. На кабели, которые будут прокладываться, предъявляют протоколы испытания, сертификаты и акты осмотра


3.7.7. После выполнения всех этих требований приступают к прокладке кабелей. Сначала дно траншеи по всей длине присыпают песком - или мелкой землей, не содержащей камней, мусора и т.д. Толщина под​сыпки должна быть не менее 100 мм. Кабели в траншее укладываются с запасом 1 – 2% ("змейкой") от его длины для исключения возможности возникновения опасных механических напряжений при смещениях почвы и температурных деформациях.


3.7.8. При параллельной прокладке кабелей в траншее концы кабелей, предназначенных для последующего монтажа соединительных муфт, располагаются со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом предусматривается запас кабеля по длине, необходимый для проверки изоляции на влажность, для монтажа соединительных муфт и укладки дуг компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и при температурных деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфт при ее повреждении. Запас кабеля в компенсаторе должен быть 350 мм. Муфты необходимо располагать на уровне прокладки кабелей.


3.7.9. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более 4 шт. 


3.7.10. Соединительные и концевые муфты должны быть термоусаживаемые, при соединении кабеля не должна быть нарушена фазировка. 


3.7.11. Кабели необходимо прокладывать, как правило, при положительной температуре окружающего воздуха. Размотка, переноска и прокладка кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией допускается только в том случае, если их температура не ниже 5град С


3.7.12. Прохождение кабеля через стены и перекрытия должна быть выполнена защита от механических повреждений.


3.7.13. Места прохода кабелей через перекрытия, стены, огнестойкие перегородки в кабельных туннелях следует тщательно заделать негорючим материалом, при этом выполнять уплотнение и вокруг кабелей, проходящих сквозь патрубки.


3.7.14. Общее требование ко всем видам заделок и соединений - обеспечение герметичности изоляции кабеля в месте вывода токопроводящих жил во избежание проникновения влаги в кабель


3.7.15. Работы по монтажу муфт и заделок должны выполняться чистыми руками и инструментом без перерыва в работе до полного их окончания. Корпус муфты перед началом работы также необходимо тщательно очистить с обеих сторон и протереть тряпками, смоченными в бензине


3.7.16. Монтаж заделок и муфт начинают с монтажных операций, называемых разделкой конца кабелей, которые заключаются в последовательном удалении на определенной длине защитных покровов, брони, оболочки и изоляции кабеля. В результате получается ступенчатая разделка, размеры ступеней которой зависят от напряжения, типа и габаритов муфт и заделок


3.7.17. Смонтированную муфту укладывают в защитный пластмассовый или металлический кожух


3.7.18. Прокладка кабелей через улицы, проезды и дороги с усовершенствованными покрытиями, а также через трамвайные и железнодорожные пути может осуществляться не только открытым, но и закрытым способами без разрытия траншей, разрушения дорогостоящего бетонного основания и асфальтового покрова, а также нарушения движения транспорта: методами горизонтального бурения, продавливания и прокола с одновременной прокладкой в земле трубопроводов для кабелей.


3.7.19. После окончания электромонтажных работ производят маркировку кабельных линий, облегчающую их эксплуатацию и предупреждающую возможные механические повреждения при выполнении земляных работ в зоне размещения кабелей


3.7.20. Каждой кабельной линии присваивают свой номер или наименование. Если линия состоит из нескольких параллельных кабелей, каждый из них обозначают одним и тем же номером, но с добавлением прописных букв русского алфавита (А, Б, В, Г и др.). На трассе кабельной линии наносят опознавательные знаки в виде надписей на стенах постоянных зданий и сооружений. При отсутствии на трассе постоянных строений (например, в незастроенной местности) используют специальные опознавательные знаки (пикеты), устанавливаемые через каждые 100 м на прямолинейных участках, на всех поворотах и пересечениях с дорогами (с обеих сторон), другими земельными сооружениями, а также в местах размещения соединительных муфт. На пахотных землях расстояние между опознавательными знаками на прямолинейных участках могут быть увеличены до 500 м. На табличке опознавательных знаков наносят номера пикетов по проекту и знаки напряжения (красной краской), обозначения кабельных трасс, расстояний от сооружений и направлений к сооружениям (черной краской).


3.7.21. Открыто проложенные кабели и все кабельные муфты снабжают маркировочными бирками, на которых указывают марку, напряжение и сечение кабеля, номер или наименование кабельной линии. На бирках соединительных и концевых муфт (заделок) указывают номер муфты, дату монтажа и фамилию электромонтажника, производящего монтаж. Кроме того, на бирках у концевых муфт (заделок) обозначают конечные пункты (откуда или куда проложен кабель). На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки устанавливают не реже чем через каждые 50-70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения


3.7.22. Маркировку контрольных кабелей и силовых небронированных кабелей с сечение жил до 16 мм2 включительно прокладываемых многослойно и пучками на опорных конструкциях, лотках, в коробках и каналах, рекомендуется производить только у концевых заделок.


3.7.23. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки устанавливают на конечных пунктах у концевых муфт (заделок). В колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.


3.7.24. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки устанавливают на конечных пунктах у концевых муфт (заделок). В колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.


3.7.25. В соответствии с ПУЭ прокладку и монтаж КЛ, сооружаемых строительно-монтажными организациями, выполняют под техническим надзором эксплуатационного персонала. Выполняющий надзор контролирует качество работ, проверяет состояние кабеля, качество муфт и монтажных материалов, принимает скрытые работы, к которым относится осмотр проложенного кабеля, проверяет габаритные размеры в местах сближений и пересечений сооружаемой линии с другими кабелями и подземными коммуникациями, монтаж муфт и др.


3.7.26. При подъеме кабеля из земли на базовую станцию, выполнить защиту из металической трубы от механических повреждений.


3.7.27. После окончания электромонтажных работ предоставить акты скрытых работ и исполнительную схему, со всеми привязками к местности с указанием места прокладки труб и установки муфт.


3.8. Трансформаторные подстанции

3.8.1. Перед монтажом проводят ревизию оборудования трансформаторной подстанции. Ревизию проводят при получении со склада, приемки от заказчика и при сдаче в эксплуатацию. До начала ревизии должно быть проверено: наличие паспорта и другой заводской документации на ТП и комплектующее оборудование, комплектность ТП в соответствии с заводской документацией; целостность корпусов ТП и блоков, отсутствие вмятин, наличие и прочность закрепления оборудования, приборов, ошиновки, электропроводок


3.8.2. В ходе ревизии оборудование очищают от пыли и грязи, проверяют все контактные и резьбовые соединения, исправность изоляции и состояние покраски. В ревизию также входит внешний осмотр оборудования


3.8.3. В трансформаторе без вскрытия и подъема сердечника проверяют целостность бака, радиаторов, наличие арматуры трансформатора и заводской пломбы, отсутствие трещин, сколов на изоляторах, комплектность гаек и состояние резьбы выводов, наличие и уровень масла в расширительном бачке, отсутствие течи масла в уплотнениях крышки, кранах, радиаторах, изоляторах и др. При осмотре удаляют временные уплотнения и пробки


3.8.4. В опорных изоляторах, высоковольтных предохранителях проверяют отсутствие трещин, сколов фарфора, крепление колпачков и фланцев изоляторов; присоединение контактных устройств, исправность пружинящих скоб и контактов; надежность крепления патронов предохранителей в контактах; целостность и герметичность патронов предохранителей; целостность плавкой вставки и исправность указателя срабатывания.


3.8.5. В разрядниках и проходных изоляторах проверяют отсутствие повреждений и загрязнений фарфора; крепление изоляторов и разрядников к корпусу; наличие и состояние крепежных деталей, проходных шпилек, уплотнений, присоединение ошиновки; присоединение заземляющих перемычек разрядников.


3.8.6. В рубильниках, переключателях проверяют надежность крепления к основанию; свободу перемещения рукоятки; работу блокировки; состояние подвижных и неподвижных контактов, надежность их замыкания; подключение шин и проводов.


3.8.7. В автоматах, магнитных пускателях, реле проверяют целостность корпусов и крепления; опробуют работу контактной системы вручную на включение и отключение; отсутствие перекосов и заеданий при работе подвижной системы; работу теплового реле; замыкание и размыкание контактов в первичной и вторичных цепях; надежность присоединений и состояние изоляции проводов


3.8.8. В счетчиках и трансформаторах тока проверяют надежность закрепления, присоединение проводов, функционирование выключателей, кнопок при ручном переключении


3.8.9. Перед монтажом оборудования трансформаторной подстанции изучают проектно-сметную документацию, составляют графики производства работ и поставки материалов и оборудования на объект. Место размещения ТП должно быть согласовано с заказчиком и отмечено специальным пикетом


3.8.10. Расстояние между ТП и опорами, габаритные размеры до проводов и других сооружений выбирают по ПУЭ и типовому проекту. Сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать проекту. Все металлические части ТП должны зануляться и заземляться, а разъединительного пункта - заземляться.


3.8.11. На КТП монтируют проходные изоляторы, разрядники, изоляторы ВЛ 0,38 кВ. Фотореле устанавливают так, чтобы исключить срабатывание от света фар автомашин. Контактные поверхности зачищают и смазывают техническим вазелином. На концевой опоре ВЛ 10 кВ монтируют разъединительный пункт, включающий разъединитель и привод. Расстояние между неизолированными токоведущими частями должно быть не меньше 220 мм для оборудования до 10 кВ.


3.8.12. В разъединителе РЛНД-10 проверяют комплектность, крепление изоляторов к раме; отсутствие трещин, сколов опорных изоляторов; крепление колпачков, фланцев и токоведущих частей к изоляторам; состояние контактной части ножей пружин; легкость вхождения в контакты токоведущих и заземляющих ножей (ножи должны входить по центру контактов без перекосов и ударов). Между витками контактных пружин при включенном состоянии должен оставаться зазор не менее 0,5 мм.


3.8.13. В приводе ПРН-10М проверяют перемещение рукоятки переключений, состояние и работу блокировок.


Монтаж заземляющего устройства выполняют в траншее из заземлителей, положенных в грунт наклонно или вертикально и соединенных между собой перемычками на сварке. Заземляющие проводники присоединяют к корпусу КТП.


3.8.14. К заземляющему устройству присоединяют корпус КТП, привод разъединителя, все металлические части оборудования и аппаратов КТП, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции. После монтажа заземляющее устройство до засыпки траншеи осматривают заказчик и подрядчик и составляют акт на скрытые работы.


3.8.15. У всех приводов выключателей и разъединителей делают надписи "ВКЛЮЧЕНО", "ОТКЛЮЧЕНО". В камерах КСО рядом с приводами разъединителей предприятие-изготовитель выполняет надписи, поясняющие к какому разъединителю относится данный привод. На фазах каждой секции сборных шин предусматривают места для наложения переносного заземления. Шины в этих местах зачищают, смазывают тонким слоем технического вазелина и окаймляют с обеих сторон полосками, закрашенными черной краской. У мест, предназначенных для наложения заземления, делают надписи "ЗАЗЕМЛЯТЬ ЗДЕСЬ" или наносят условный знак заземления на дверях, выходящих из помещения РУ или ТП наружу или в другое помещение, с внешней стороны делают надписи с наименованием РУ или ТП и закрепляют стандартные металлические предупредительные плакаты "ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!"


3.8.16. Трансформаторы поставляют на место монтажа полностью собранными и подготовленными к включению в работу. Передвижение трансформаторов по наклонной плоскости производят с уклоном не более 15 градусов.

3.8.17. Изоляторы и ошиновка. Перед монтажом изоляторов производят их ревизию: проверяют отсутствие у них трещин (увеличительным стеклом или смазкой поверхности керосином, от которого трещина темнеет), металлических закреплений, отбитых краев и сколов; прочность армирования колпачка и фланца (отсутствие выкрашиваний замазки, цельность лакового покрова). Если дефект не превышает допускаемые пределы, то его устраняют: места скола или трещину покрывают двумя слоями бакелитового или лифталинового лака с просушкой каждого слоя, а при наличии агрессивной среды- эмалью марки ПХВ. Допускаемая непараллельность плоскостей колпачка и фланца составляет 1 мм, а разновысотность отдельных изоляторов +2 мм


3.8.18. Укрепляют изоляторы на металлоконструкциях или на стенах толщиной 100 мм - штырями, вмазанными на цементном растворе. Линейные вводы устанавливают таким образом, чтобы наружная часть ввода была расположена в положении, исключающем скопление в нем влаги и твердых осадков


3.8.19. Крепление шинодержателя или шины винтом к металлической головке изолятора выполняют так, чтобы конец крепящего винта не упирался в фарфоровую часть изолятора.


3.8.20. Устанавливают и крепят алюминиевые и медные шины на изоляторах различными способами в зависимости от количества шин в каждой фазе. Для установок, работающих на большие токи, обычно применяют многополосные шины или блоки шин, заранее изготовленные на монтажно-заготовительном участке. При монтаже многополосных шин, чтобы сохранить зазор между полосами и обеспечить жесткость ошиновки, ставят прокладки (сухари). Расстояние между точками установки прокладок определяется в проекте в зависимости от расчетной величины тока короткого замыкания. Правку шин на ребро выполняют так, чтобы шины не имели видимого прогиба.


3.8.21. В однополосных шинах, укрепляемых на головках изоляторов, делают овальные вырезы для компенсации изменения длины шины при нагревании ее током, а при креплении многополосных шин между верхней планкой шинодержателя и пакетом шин оставляют зазор в 1,5-2 мм. Шины вследствии нагрева изменяют свою длину. Эти изменения тем больше, чем больше длина шин, поэтому на длинных участках ошиновки (более 20-30 м) устанавливают компенсаторы. В середине такого участка на одном шинодержателе выполняют жесткое крепление, на остальных шинодержателях шины крепят свободно с указанным зазором


3.8.22. При присоединении шин к выводам аппарата делают специальные изгибы, а при больших сечениях полос ставят компенсаторы. Для соединения гибких шин и присоединения их к аппаратам применяют болтовые и прессуемые зажимы.


3.8.23. Непосредственное болтовое соединение применяют только для шин, выполненных из однородных, медно-алюминиевых переходных пластин. Болтовое соединение стальных шин с алюминиевыми не допускается


3.8.24. Параметры трансформаторов должны соответствовать режимам работы электрической сети согласно с “Правилами устройства электроустановок”. При этом должны быть учтены долговременные нагрузочные режимы, кратковременные и толчковые перегрузки, а также возможные в процессе эксплуатации долговременные перегрузки. Эти требования относятся ко всем обмоткам многообмоточных трансформаторов.


3.8.25. Трансформаторы должны быть установлены: 

- на высоту не менее 0,2 м от уровня земли с таким расчетом, чтобы от токоведущих частей или от элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций или постоянных ограждений высотой не менее 2 м было не менее 200 мм  для оборудования до 10 кВ и 400 мм для напряжения 35 кВ. В районах с большим снежным покровам, а также в районах, подверженных снежным заносам, рекомендуется устанавливать КТП наружной установки на высоте 1,0-1,2 м.  


- таким образом, чтобы были обеспечены удобные и безопасные условия для осмотра за уровнем масла в маслоуказателях,

- за значением давления на манометрах герметичных вводов и маслонасосов,

- за состоянием приводных механизмов устройств РПН без снятия напряжения.

3.8.26. Для контроля за уровнем масла в маслоуказателях необходимо предусматривать освещение маслоуказателей в темное время суток, если общего освещения недостаточно.

3.8.27. На баках трехфазных трансформаторов и реакторов и групп однофазных трансформаторов и реакторов наружной установки должны быть сделаны четкие надписи, указывающие подстанционные номера и присвоенные им единые диспетчерские наименования. Такие же номера должны быть на дверях и внутри трансформаторных пунктов и камер. 
3.8.28. Трансформаторы наружной установки должны быть окрашены в светлые тона краской без металлических наполнителей, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействиям масла.

3.8.29. При установке трансформаторов с плоской крышкой, оборудованных газовой защитой, бак имел уклон, при котором крышка или верхняя часть бака имела бы подъем по направлению к газовому реле не менее 1 – 1,5 %, а маслопровод от бака к расширителю - не менее 2 - 4 %. Кран, установленный на маслопроводе между газовым реле и расширителем (или автоматический клапан), при работе трансформатора должен быть открыт.

3.8.30. Провода вторичных цепей, присоединенные к газовому реле и трансформаторам тока, должны быть защищены от разъедания маслом и механических повреждений.

3.8.31. Стационарные лестницы для обслуживания газовых реле трансформаторов должны быть в исправном состоянии и обеспечивать доступ к газовому реле в соответствии с требованиями ДНАОП 1.1.10 – 1.01 – 97. 
3.8.32. Для контроля уровня масла в трансформаторе на торцевой стенке расширителя около трубчатых или плоских маслоуказателей должны быть четко нанесены три контрольные черты, которые соответствуют уровням масла при установившейся температуре в неработающем трансформаторе: - 35, +15, +35


а для трансформаторов, изготовленных в соответствии с ГОСТ 11677-65 или по новым техническим условиям:

- 45, +15, +40 - для класса исполнения У;

- 60, +15, +40 - для класса исполнения ХЛ, УХЛ.

3.8.33. Трансформаторы с массой масла 1000 кг и более должны работать с постоянно включенной системой защиты масла от окисления и увлажнения (термосифонными или адсорбционными фильтрами и воздухоосушителями или с азотной, пленочной или другой защитой) независимо от режима работы трансформатора. Маслонаполненные вводы должны работать (храниться) с постоянно включенными устройствами защиты масла от окисления и увлажнения. 
3.8.34. Выхлопная (предохранительная) труба трансформатора не должна быть направлена на установленный рядом трансформатор или аппарат, чтобы при выбросе масло не попало на другое оборудование и площадку для обслуживания газового реле.

Если труба направлена на стоящее рядом оборудование, следует установить огнестойкую отбойную стенку или металлический щит между трансформатором и оборудованием.

Не допускается замена стеклянной мембраны в трубе на мембрану из другого материала. При осмотре трансформатора должна быть обеспечена возможность контроля целости мембраны.

Воздушная полость выхлопной трубы трансформаторов, имеющих газовое реле, должна иметь соединение с воздушной полостью расширителя.

3.8.35. Двери трансформаторных помещений должны запиратья на замок. На дверях и в трансформаторных помещениях должны быть сделаны надписи, указывающие подстанционные номера и присвоенные им единые диспетчерские наименования. На дверях трансформаторного помещения укрепляются предупредительные плакаты установленного содержания и формы.

3.8.36. При установке термометров на трансформаторы наружной установки необходимо принимать меры для предотвращения попадания влаги в гильзы термометров и повреждения гильз при замораживании в них влаги. 
На трансформаторах с повышенной вибрацией бака для обеспечения более длительной и надежной работы термосигнализаторов рекомендуется устанавливать термосигнализаторы на отдельной стойке, не связанной с баком, или на амортизаторах.

3.8.37. ШАОТ системы охлаждения Д необходимо устанавливать за пределами маслоприемника. Навешивание шкафа управления на бак трансформатора допускается, если шкаф и оборудование, установленные в ней, расчитаны на работу в условиях вибрации, которая возникает во время работы трансформатора.

3.8.38. Каждый трансформатор должен иметь комплект документов, которые содержат информацию про его состояние и условия эксплуатации. Комплект документов должен содержать:

- эксплуатационную документацию завода-изготовителя, которая включает паспорт трансформатора, паспорта на комплектующие изделия, инструкции по эксплуатации, необходимые рисунки;

- акты приемки и монтажа, протоколы пусковых испытаний, акты капитальных ремонтов и протоколы испытаний во время ремонтов трансформатора;

- протоколы испытания трансформаторного масла на всех стадиях эксплуатации трансформатора и анализов газа, извлеченного из него;

- акты про аварийные повреждения трансформатора или комплектующих узлов;

- местные инструкции по эксплуатации, циркуляры, распоряжения, которые относятся к данному трансформатору.


3.8.39. Включение ТП производят 3х кратным толчком: кратковременное включение и отключение, включение на 1-2 мин. и проверка работы оборудования с последующим выключением и включением на 72 часа на холостой ход затем вводятся в постоянную работу.


4. ПРИЕМО СДАТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


При приемке-сдаче монтажных работ для электроснабжения оформляется документация отдельно на основные элементы линии электропередач на воздушные, воздушно кабельные, кабельные линии и трансформаторные подстанции.


При приемке в эксплуатацию вновь сооруженной ВЛ сдающей организацией передается эксплуатирующей организации:


- проект линии с расчетами и изменениями, внесенными в процессе строительства и согласованными с проектной организацией;


- исполнительную схему сети с указанием на ней сечений проводов и их марок, защитных заземлений, средств грозозащиты, типов опор и др.;


- акты осмотра выполненных переходов и пересечений, составленные вместе с представителями заинтересованных организаций


- акты на скрытые работы по устройству заземлений и заглублений


При приемке в эксплуатацию опор:


- описание конструкций заземлений и протоколы измерений сопротивлений заземлений;


- паспорт линии, составленный по установленной форме


- инвентарная опись вспомогательных сооружений линий, сдаваемого аварийного запаса материалов и оборудования;


- протокол контрольной проверки стрел провеса и габаритов ВЛ в пролетах и пересечениях.


Кабельная линия может быть принята в эксплуатацию при наличии следующей технической документации:


- проекта линии со всеми согласованиями, перечнем отклонений от проекта;


- исполнительного чертежа трассы и муфт с их координатами;

-  кабельного журнала;


- актов на скрытые работы, актов на пересечения и сближения кабелей со всеми подземными коммуникациями, актов на монтаж кабельных муфт;


- актов приемки траншей, каналов, туннелей, блоков коллекторов и т.п. под монтаж кабелей;


- актов о состоянии концевых заделок на барабанах


- протоколов заводских испытаний кабелей;


- монтажных чертежей с указанием исполнительных отметок уровня концевых разделок.


Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением:


- протоколов осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой;


- протокол испытаний КЛ после прокладки;


- актов об осуществлении антикоррозийных мероприятий и защиты от блуждающих токов


- протоколов грунтов трассы КЛ;


- паспорта КЛ составленного по установленной форме.


КЛ в эксплуатацию принимает специальная комиссия. Определяют целостность кабеля и фазировку его жил, активное сопротивление жил кабеля и рабочих емкостей; измеряют сопротивление заземлений у концевых муфт; проверяют действие устройств защиты при возникновении блуждающих токов; мегаомметром испытывают изоляцию линий до 1 кВ, повышенным напряжением постоянного тока - линии напряжением свыше 2 кВ.


Для сдачи трансформаторной подстанции в эксплуатацию монтажная организация готовит следующую документацию:


- перечень отклонений от проекта;

- исправленные чертежи;


- акты на скрытые работы; в т.ч. по заземлениям;


- протоколы осмотров, формуляры монтажа оборудования.


Пусконаладочная организация представляет документы:


-  протоколы измерений, испытаний и наладки;


- исправленные принципиальные схемы;


- сведения о замене аппаратуры.


Основной общий перечень документов, предъявляемых при сдаче объекта, приведен в Приложении №2 Технического задания. Формы документов – в Приложении №3.
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П-№2 Перечень документов на ВЭС.xlsx
ВЭС и ЭО

		№пп		Наименование документа		ВЛ 6кВ		ВЛ 0,4 кВ		КЛ 0,4		КТП		ЭО		№ формы		доп.инфо		Примечание

		1		Перечень передаваемой документации		да		да		да		да		да		Ф-1 ВЭС и ЭО

		2		Гувохнома и лицензия подрядной (субподрядной) организации на проведение пуско- наладочных работ		да		да		да		да		да

		3		Общий журнал работ		да		да		да		да		да		Ф-2 ВЭС и ЭО

		4		Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. В том числе:		да		да		да		да		да						исполнительная документация по объекту

		4.1		Исполнительная схема трассы воздушных электросетей и расстановки опор ВЛ		да		да										фото

		4.2		Исполнительная схема КТП								да						фото

		4.3		Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления		да		да				да						фото

		4.4		Исполнительная схема фундамента под КТП 								да						фото

		4.5		Исполнительная схема прокладки кабельных сетей						да								фото

		4.6		Исполнительный чертеж сети электроосвещения										да				фото

		4.7		Принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения  базовой станции				да		да				да				фото

		5		Акт технической готовности электромонтажных работ		да		да		да		да		да		Ф-3 ВЭС и ЭО		фото

		6		Ведомость отступления от проекта по сооружению		да		да		да		да		да		Ф-4 ВЭС и ЭО

		7		Ведомость смонтированного оборудования		да		да		да		да		да		Ф-5 ВЭС и ЭО

		8		Паспорт воздушной линии электропередачи		да		да								Ф-6 ВЭС и ЭО				с приложением трассы прокладки

		9		Паспорт заземляющего устройства опор		да		да								Ф-7 ВЭС и ЭО				только при нетиповом или повторном заземлении

		10		Паспорт заземляющего устройства КТП								да				Ф-8 ВЭС и ЭО

		11		Журнал прокладки кабелей						да						Ф-9 ВЭС и ЭО				с приложением трассы прокладки

		12		Журнал разделки кабельных муфт						да						Ф-10 ВЭС и ЭО				с указанием мест расположения муфт на трассе прокладки

		13		Акт на скрытые работы по разделке кабельных муфт						да						Ф-11 ВЭС и ЭО				с указанием мест расположения муфт на трассе прокладки

		14		Акт на скрытые работы по установке опор 		да		да								Ф-12 ВЭС и ЭО		фото

		15		Акт на скрытые работы по заземлению опор		да		да								Ф-13 ВЭС и ЭО		фото		только при нетиповом или повторном заземлении

		16		Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств КТП								да				Ф-14 ВЭС и ЭО		фото

		17		Акт согласования на выполненные переходы и пересечения		да		да								Ф-15 ВЭС и ЭО		фото		опционально

		18		Акт приемки траншей под монтаж кабеля						да						Ф-16 ВЭС и ЭО		фото

		19		Акт осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием						да						Ф-17 ВЭС и ЭО		фото

		20		АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу										да		Ф-18 ВЭС и ЭО		фото		только при скрытой проводке

		21		АКТ (форма) проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения										да		Ф-19 ВЭС и ЭО				только при наличии более 1 выключателя

		22		Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств		да		да				да				Ф-20 ВЭС и ЭО		поверка прибора		в т.ч. Для существующего контура заземления

		23		Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами		да		да		да		да				Ф-21 ВЭС и ЭО		поверка прибора		в т.ч. Для связей сущ.контура и силового щита

		24		Протокол испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока (ВН)		да						да				Ф-22 ВЭС и ЭО		поверка прибора		для линий 6кВ

		25		Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей (НН)				да		да				да		Ф-23 ВЭС и ЭО		поверка прибора		для линий 0.4кВ

		26		Протокол испытания силового трансформатора								да				Ф-24 ВЭС и ЭО		поверка прибора

		27		Протокол проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В		да		да		да		да				Ф-25 ВЭС и ЭО		поверка прибора		в т.ч. Установленных в силовом щите

		28		Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (НН)				да		да						Ф-26 ВЭС и ЭО		поверка прибора

		29		Протокол осмотра и проверки разъединителей								да				Ф-27 ВЭС и ЭО

		30		Протокол осмотра и проверки выключателей нагрузки								да				Ф-28 ВЭС и ЭО

		31		Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки								да				Ф-29 ВЭС и ЭО

		32		Протокол осмотра и проверки КТП								да				Ф-30 ВЭС и ЭО

		33		Акт о приемке и монтаже КТП								да				Ф-31 ВЭС и ЭО

		34		Сертификат о проверки измерительных приборов Госстандартом		да		да		да		да		да

		35		Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,  санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности		да		да		да		да		да

		36		паспорт счетчика (оригинал)				да		да

		37		паспорт модемов АСКУЭ (оригинал)				да		да

		38		паспорт на трансформатор								да

		39		паспорт на разъединители								да

		40		ТУ на подключение к электросетям (Оригинал)		да		да		да		да

		41		Наряд на опломбирование электрического счётчика, (Оригинал)				да		да						образец-01

		42		Акт ввода в опытную эксплуатацию АСКУЭ, согласованный представителем РЭС и утвержденный гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)		да		да		да						Ф-32 ВЭС и ЭО

		43		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановок между владельцем здания или эл. сетей  РЭС и ООО "UMS"( Оригинал)		да		да		да						Ф-33 ВЭС и ЭО

		44		Акт с РЭС на разрешение подачи эл.энергии на электроустановку базовой станции (Оригинал)		да		да		да						образец-02
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П-№3 АКТ Возврата материалов.docx
АКТ № _______

Возврата материала заказчика на склад

Дата составления    

«_____» _________2020 г



Подрядчик: __________________________________________________________________

Местонахождение: ____________________________________________________________

ИНН: ____________

Заказчик: ООО «UMS»	

Место нахождение: г. Ташкент, ул. А.Темура,24

 ИНН: 303 020 732

Наименование объекта: __________________, расположенном по адресу: ____________________.

По настоящему акту после выполнения обязательства по договору №___Д/20/ДУЗ от «___» ________ 2020 г., Заказ №___ от «___» _______ 2020 г. подрядчик передает оставшийся материалы заказчику на склад.

		№

		Наименование материалов и изделий

		Ед.изм.

		Количество



		

		

		

		



		

		

		

		







От подрядчика: ______________

Сдал: 		   ____________________                 ________________________________

			     (подпись)



От заказчика: ООО «UMS»

Принял:               ____________________                 ________________________________

			     (подпись)
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П-№4 Акт прием передачи материалов.doc
Акт №____

 приемке-передачи материалов и оборудования

к Заказу №____ от «__» ________ г.   к Договору №______ от _______  202_г.












Дата составления 

                           «_____» ______ 202__г.



Мы нижеподписавшиеся   ООО «UMS» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ЦО г.________», далее «исполнитель» в лице Директора__________ действующего на основании договора №________ от_____.201__г. составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а исполнитель принимает нижеперечисленных    материалы и оборудование для выполнения работ по организации ВЭС.







		№

		Наименование сырья и материалов

и материалов

		Количество

		Цена за 1 ед. в суммах, без НДС

		Цена за 1 ед. в суммах, с НДС

		Стоимость, в сумах, без /с НДС

		Место установки



		

		

		Ед.изм.

		

		

		

		



		1.

		

		

		 

		

		

		



		2.

		

		.

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика - ООО «UMS»









 «Заказчик»:

Руководитель ЦО г. _______ ООО «UMS»                     


                                                                     ______________    ФИО







   подпись                                                                                                                                                                                                            


Сдал:      

                                                                    ______________    ФИО







  подпись                                                                                                                                                                                                            

Начальник ТОЛ ______________ 

ЦО г._______                                              ______________    ФИО







     подпись                                                                                                                                                                                                            


Передал:                                                        ______________   ФИО       







    подпись                         

 МОЛ 


 Руководитель ГГЭ                                     ______________     ФИО

 ТО в ЦО г._____

    подпись





«Испольнитель»:

Директор:                                                   ______________       ФИО


 


      
                   подпись
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2.3. Приложение 3 к ЗД_Ценовая часть.docx
Ценовая часть закупочной документации

Ценовая часть предложения участников закупочной процедуры должна соответствовать нижеуказанным ценовым условиям. Закупочная комиссия вправе отклонить предложения участников от дальнейшего рассмотрения в случае несоответствовия предложения нижеуказанным ценовым условиям.

Ценовая часть 	предложения участника содержать информацию, указанную в ценовых требованиях, в том числе, наименование товара (услуг, работ), цену за единицу, итоговую стоимость с учетом всех налогов, условия оплаты, срок действия предложения и т.п.

Цены, указанные в предложении участника, не должны превышать предельную (стартовую) стоимость и не подлежат дальнейшему изменению в сторону увеличения.



Участник должен предоставить цены как с учетом НДС, так и без учета НДС.

Для участников-нерезидентов РУз ценовое предложение должно включать в себя все налоги нерезидента.



Предложения участников с ценой, превышающей стартовую цену, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией.



		1

		Стартовая стоимость 

		1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста миллионов) Сум без учета НДС

1 610 000 000,00 (один миллиард шестьсот десять миллионов) Сум с учетом НДС 15%



		2

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		3

		Порядок оплаты

		15% от суммы Заказа в течении 10 банковских дней после подписания Заказа Сторонами и после размещения информации о настоящем Договоре в Единый реестр договоров на специальном информационном портале. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов выполненных работ и счет фактур за каждый объект/объем, по соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и счет фактуры



		4

		Валюта платежа

		Для резидентов РУз:

 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)

Для нерезидентов РУз: 

USD – валюта Соединенных Штатов Америки

EUR – валюта Европейского союза (EU)



		5

		Сроки выполнения работ

		40 рабочих дней если на объекте полностью установлены все МК, завершены все сопутствующие СМР по МК



		

		

		70 рабочих дней если на объекте не установлены все МК, полностью не завершены все сопутствующие СМР по МК



		

		Период оказания услуг

		12 календарных месяцев



		6

		Место выполнения работ 

		Ферганская область



		7

		Условия гарантии

		12 календарных месяцев



		

		Вид договора

		Рамочный



		8

		Срок действия предложения 

		Не менее 60 календарных дней
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3.1. Форма 1,2,3, 4_Анкета_Гарантийное письмо_Заявление антикоррупция_тех.предложение.docx
Форма №1

Анкета Участника

(Общая информация об участнике)

Наименование Участника: ________________________________________________

		

		Наименование

		Сведения об Участнике



		1

		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		2

		Страна резидентства

		



		3

		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		



		4

		ИНН

		



		5

		Информация об основном виде деятельности в соответствии ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		6

		Юридический адрес

		



		7

		Почтовый адрес

		



		8

		Информация о бенефициарном собственнике (физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или в действительности контролирует поставщика товаров (работ, услуг).

Учредители с указанием долевого участия (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%).

В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом.

		



		9

		Информация о месте производства товароа (работ, услуг)

		



		10

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		11

		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		

		



		12

		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		13

		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		



		14

		ФИО Главного бухгалтера

		



		15

		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		







 Информация об опыте выполнения аналогичных работ



		№

		Наименование работ

		Наименование заказчика, с которым заключался договор

		№ и дата заключенного договора

		Исполнение обязательств по договору (Полное/не полное), указать период исполнения

		Примечание



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







 _________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

* При указании информации о ранее заключенных договорах на выполнение аналогичных работ, необходимо заполнить все колонки без исключения. В случае необходимости подтверждения достоверности предоставленной информации, Заказчик может запросить предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком.


Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



 Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ 

     (наименование компании) 

(1) не находится в стадии ликвидации или банкротства;

(2) не находится в состоянии судебного разбирательства с (наименование заказчика);

(3) не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком;

(4) компания участника (наименование компании), в том числе его учредители, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

(5) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

(6) не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

(7) не имеет предъявленных в отношении себя судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям; 

(8) компания участника (наименование компании), в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности;

(9) информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной



   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 







Форма №3

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Закупочной комиссии

 

Заявление по недопущению коррупционных проявлений



Настоящим заявляем, что компания ________(наименование компании)___________ никаким образом и ни при каких обстоятельствах не допустит коррупционные проявления в любом его виде, а также не совершит антиконкурентные действия.



Также настоящим обязуемся соблюдать требования антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно закупочной документации, в том числе (не ограничиваясь) прямо или косвенно предлагать, давать или соглашаться дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику государственного заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры государственного заказчика в процессе государственных закупок.

В случае наличия каких-либо коррупционных проявлений, мы согласны с тем, что ООО «UMS» имеет право отказаться от дальнейшего рассмотрения нашего предложения в ходе закупочной процедуре.

















__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 

 ___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 М.П.   

 

Дата: «___» _________________2021г. 








Форма №4

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Техническое предложение на Выполнение работ по организации ВЭС и ЭО на объектах ООО «UMS» ЦО г. Фергана в Республике Узбекистан



 

  №:___________ Дата: _______ 



 

Закупочной комиссии

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Изучив закупочную документацию по Лоту №___ на поставку__________________и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника), обязуемся выполнить работы по условиям договора, который будет заключен с по итогам закупочной процедуры, в полном соответствии с данным техническим предложением.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 60 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.  

Ответственное лицо в регионе за выполнение работ: ___________________________



Приложения: 

· Копии действующих удостоверений сотрудников на проведение электромонтажных работ до 1000В;

· Копии действующих удостоверений сотрудников на проведение сварочных работ;

· Техническое оснащение (подтвержденное бух.документами на владение или договорами аренды, или же гарантийным письмом)

 



 __________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 

 ___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 М.П.   

 

Дата: «___» _________________2021г. 
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Форма №5


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на Выполнение работ по организации ВЭС и ЭО на объектах ООО «UMS» 


ЦО г. Фергана в Республике Узбекистан


Дата: (вписать дату подачи предложения). 


КОМУ: Закупочной комиссии. 


Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию в целом и ознакомились с предметом закупки, включая все требования Заказчика.


Проанализировав все требования, предлагаем выполнить работы по организации ВЭС и ЭО на объектах ООО «UMS» ЦО г. Фергана в Республике Узбекистан в соответствии с условиями закупочной процедуры и закупочной документации: 


Условия оплаты _________________________________________________________;


Условия выполнения работ ________________________________________________;


Условия гарантии _________________________________________________________;


Общая сумма настоящего ценового предложения составляет:


1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста миллионов) Сум без учета НДС и 


1 610 000 000,00 (один миллиард шестьсот десять миллионов) Сум с учетом НДС 


Сметные показатели в прилагаемой таблице цен, которая является неотъемлемой частью настоящего предложения участника. 


Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 60 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений участников закупочной процедуры. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода. 


Мы понимаем, что закупочная комиссия не имеет обязательств принимать наименьшее ценовое предложение, равно как имеет право принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки. 


Дата: «___» __________20__г.   


Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 


Место печати 


Исполнитель: (ФИО) Тел


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

		№пп

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика,


%

		

		Приложить заключение от Государственного комитета по архитектуре и строительству



		2

		Транспортные расходы, 

% от стоимости материалов

		не более 5% (включительно)

		



		3

		Транспортные расходы, 

% от кабельной продукции

		не более 1,5% (включительно)

		



		4

		Транспортные расходы, 

% от оборудования

		не более 2% (включительно)

		



		5

		НДС, 

%

		

		





Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 


Место печати 


 Дата: «___» __________20__г. 


Примечание: В случае расхождений между ценой единицы продукции и общей ценой, а также расхождений между отдельными документами предложения участника закупочной процедуры, Заказчик имеет право принимать ту цену (стоимость) или условия, которые будут выгодней для него. 
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3.2. Форма 6_Сведения, необходимые для изучения контрагента.doc


«перечень сведений, необходимых для изучения контрагента»

В целях предотвращения возможных рисков причинения финансового и/или репутационного ущерба ООО «UMS», заказчик может запросить участника предоставить дополнительную информацию следующего характера:


Справка из Банка, в котором обслуживается контрагент, согласно нижеуказанной форме, содержащая информацию об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан, а также платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеке 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок).


Сведения из банка 


№ исходящего письма 


Дата:


Наименование банка подтверждает, что название предприятия/компании 


Директор: 


Главный бухгалтер:


Юридический адрес: Узбекистан, г. 


ИНН:123456789 имеет основной депозитный счет в национальной валюте (сум) 


№ хххххххххххххххххххх. 


По состоянию на __. __. 20__ года:

- обязательства перед Банком (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами отсутствуют;


- просроченная задолженность отсутствует;

- арест на счетах контрагента отсутствует;

- приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан отсутствуют; 


- задолженность по платежным требованиям картотеки 1 (расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеки 2 (расчетные документы, не оплаченные в срок) отсутствует.

Копия карточки образцов подписей прилагается.


Управляющий/начальник банка 



ФИО 






Подпись _________________________


Главный бухгалтер







ФИО 






Подпись _________________________
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]


контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона уполномоченного лица участника)




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Фоминой Ольги Аркадьевны

+998 97 420 04 80 





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО СРОКА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ



		Лот № ________________

Выполнение работ по организации ВЭС и ЭО на объектах ООО «UMS» ЦО г. Фергана в Республике Узбекистан



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2021 г.



		Время ____ час. _____ мин. 
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Критерии квалификационного отбора .docx




Приложение №4.1 к закупочной документации

 

Порядок и критерии оценки предложений участников отбора

 

Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начала оценки технической и ценовой частей. Если требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в закупочной процедуре. 

Критерии квалификационного отбора (оценки)

		№ 

		Критерий 

		Оценка 

		Примечание 



		1 

		Исполнение обязательств по договорам, ранее заключенным с Заказчиком 

		Надлежащее / не надлежащее*

(проводится на основании информации Заказчика и гарантийного письма Участника)

		Если ненадлежащее, то комиссия вправе дисквалифицировать

участника



		2 

		Представление финансовых показателей участника 

		Есть / нет

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника)

		Если не представлено, комиссия вправе дисквалифицировать

участника



		3 

		Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 

		Да / нет

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника)

		Если да, то участник дисквалифицируется



		4 

		Состояние участника в стадии претензионного, судебного разбирательства с Заказчиком 

		Да / нет

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника и информации Заказчика)

		Если да, то комиссия вправе дисквалифицировать

участника



		5 

		Регистрация участника, в том числе его учредителей, и банка участника в оффшорных зонах

		Да / нет

		Участник (-и), учредители и банки которых зарегистрированные в оффшорных зонах, к участию в тендере не допускаются



		6 

		Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей 

		Имеется / Не имеется

		Если имеется, то участник дисквалифицируется



		7

		Лицензии, сертификаты, авторизационное письмо от производителя (если применимо), иные разрешительные документы, необходимые для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

		Имеется / Не имеется

		Если не имеется, то участник дисквалифицируется



		8

		Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей

		Задолженность имеется / Задолженность не имеется

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника и справки с соответствующего уполномоченного органа, напр., ГНИ для резидентов)

		Если задолженность имеется, то участник дисквалифицируется



		9

		Информация о конечном бенефициарном собственнике компании участника (ФИО собственника, долевое участие и т.д.). В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом

		Имеется / Не имеется

(проводится на основании Формы №1 «Общая информация об участнике»)

		Если не представлено, комиссия вправе дисквалифицировать

Участника
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Приложение №4 к закупочной документации

 

Порядок и критерии оценки предложений участников отбора

 

Техническая оценка предложений

Осуществляется закупочной комиссией на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы.



Критерии технической оценки 
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Критерии  технической оценки_полное соответствие ТЗ.xlsx




Критерии технической оценки_полное соответствие ТЗ.xlsx

Критерии тех. оценки


			КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ


			№			Критерий/ требование			Пункты в ТЗ			Документы, необходимые для осуществления оценки			Оценка			Примечание


			1			Наличие подтверждённого опыта работы на рынке РУз по выполнению работ в сфере выполнения электромонтажных работ по внешнему электроснабжению.			3			Участник должен представить документ согласно закупочной документации с указанием номера, даты и наименование контрагента  заключенных аналогичных договоров, либо предоставить скан. копию договоров на заказы электро-монтажных работ, выполненных за предыдущие периоды			Соответствует – 1 балл
Не соответствует – 0 баллов			При не соответствии одному из критериев Участник дисквалифицируется


			2			Наличие бригад с действующими удостоверениями на проведение электромонтажных работ до 1000 В.
(одна бригада в количестве не менее 3-человек, один из которых сварщик) 			3			Участник должен предоставить удостоверения на проведение электромонтажных работ до 1000 В и удостоверения сварщиков, а так же штатное расписание


			3			Наличие у поставщика оборудования и инструментов			3			Участник должен предоставить  информацию о наличии инструментов. Оснащение должно включать не менее 1 единицы на бригаду: сварочный аппарат, набор инструментов. Наличие должно подтверждаться бух. документами на владение или договорами аренды


			4			Гарантийный срок на работы не менее 12 месяцев			7			Документ согласно закупочной документации с указанием срока гарантии на выполненые работы


			5			Наличие ответсвенного лица в регионе за выполнение работ по договору			3			Гарантийное письмо с ФИО ответственного лица в регионе 












































data source


						Соответствует


						Не соответствует
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Ценовая оценка предложений.docx




Приложение №4 к закупочной документации

 

Порядок и критерии оценки предложений участников отбора

 



Ценовая оценка предложений

Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов с ценовой частью. 



Критерии ценовой оценки: 

		№

		Критерий

		Оценка

		Примечание



		1

		Ценовое предложение

		Наименьшая цена – наивысший балл

Наивысшая цена – наименьший балл	

		При этом шкала баллов формируется в зависимости от количества Участников, проходящих ценовую оценку







Итоговая оценка формируется из набранных баллов по технической и ценовой оценке.  
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Проект договора.pdf
JAOT'OBOP INOAPAA
HAa BbINOJHeHHe padoT mo opranu3anuu BOC u 20 HO r.

Ne
r.Tanmkent « » 2021r.
, B nanpHelmeM numenyemoe «llogpsaaauky, B juie , IEVCTBYIOIIIETO
Ha OCHOBAHUU , C OJHOM CTOPOHBI, U

O60mecTBo ¢ orpanudeHHoil 0TBeTcTBeHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (00O
«UMS»), B JnanbpHeillieM HMEHyeMoe «3aka3umk», B Jule [eHepaibHOro nupekropa - Apumoa C.X.,
JIEVCTBYIOIIETO HA OCHOBAHUH Y CTaBa, C IPYroil CTOPOHBI,

BMecTe nMeHyeMble «CTOPOHBI», a 1o oTAenbHOCTH «CTOpOHaY,

3aKJIFOYIIIN HAaCTOSAUI JIoroBOp moApsIa O HH¥KECIEIYIOIIEM:

1. MPEAMET JOI'OBOPA
1.1. Hacrosmmii JloroBop ompenensier oOIMe YCIOBHsS 00s3aT€IbCTBEHHBIX B3aUMOOTHOIIEHHH CTOPOH, BO
WCTIOJTHEHHE KOTOPBIX:

1.1.1. TIlonpsnuuk o0s3yeTcs BHIIOIHUTH paOOThI 110 OPraHU3AIMH BHEIIHETO YHEPrOCHA0KEHUS U BHYTPEHHETO
sHeproobecneueHuss Ha oObekTax 3akazumka B L[O T. PY3 B cOOTBETCTBUM C TOINUCAHHBIMHU
Croponamu 3akazamu cornacHo [Ipunoxxenuro No2 k Hactosimemy Jlorosopy («@opma 3akazay).

[ocne 3aBepmenus padot [Hoxpsmunk 00s3aH BeIAATh 3aKa34MKy UCTIOIHUTENBHYIO TOKYMEHTAILUIO IO PEeCTpy
cornacHo [Ipunoxennro Ne3 k Hacrosiiemy Jlorosopy.

1.1.2. 3aka3uuk 00s3yeTcs MPUHATh U OILIATUThH Pe3yJbTaT paldoT, BHINOIHEHHBIN [loapsaunkoM Haaiexalum
00pa3oM U B IOJTHOM 00BbeME

1.1.3. CroumocTh paboT Mo KakIoMy 3aKa3y OnpeaessieTcs COrJacHO CMETHOM JTOKyMEHTalueH, YTBEepPKISHHON
3aka3unkoM c yuetoM [lpunoxenus Nel k HacTosmemy JJorosopy.

1.1.4. O6veM paboT (HAaMMEHOBAaHUE U BUbI), CPOKM M MECTO UX BBIIOJHEHHS ONPENENIeTCs Ha OCHOBAHUU
noanucaHHbix CtopoHamu 3aka3oB coriacHo [punoxenuto Ne2 B Hacrosiemy JloroBopy («®opma 3akazay).

2. CTOUMOCTDB PABOT 1 ITOPSAJIOK PACYHETOB
2.1. llpenBaputenbHas o0mas CTOMMOCTb paboT 1o Hacrosimemy JloroBopy cocraBisier He Oosee
cym c /0e3 HAC.

2.2. CroumocTth 00beMa PaboT mo KakaoMmMy OTIENbHOMY 3aka3y OTpa)KaeTcsi B CMETHOM pacdere, KOTOPBIH
IPUIIOKEH K COOTBETCTBYIOILEMY 3aKasy.
CMeTHBIH pacyeT ¢ MOMEHTA MOANUCAHNS COOTBETCTBYIOILErO 3aKa3a CTAHOBUTCS €r0 HEOThEMIIEMOM YaCThIO.

2.3 Cymma, noanexaias omate 3akazuukoM [onpsauuky no Hactosumemy JloroBopy, onpezensercs no AKTam
CAAuU-TIPUEMKH BBIMOIHEHHBIX padoT, moanucaHHbIX CTOPOHAMHU 10 KaXI0My 3aKasy.

2.4. 3aka3umk ocymecTBisier omiaty lloapsaumky mo Hactosimemy JloroBopy B Oe3HamuuHOi (opme B
ClIelyIOLIEM TOpsAKE:

2.4.1. 15% (nmaTHaAmaTh MPOIEHTOB) OT MPEABAPUTEIHHON CTOMMOCTH COOTBETCTBYIOIIETO 3akasa, 3aKazuuK
niepeynciisgeT Ha pacueTHwlid cueT [loapsaunka B Tedenne 10 (mecstr) OAHKOBCKHUX ITHEH C MATHl TMOAIMMCAHUS
3akasa.

2.4.2. OKOHYATENBLHBIN pacdyeT, 10 COOTBCTCTBYIOIICMY 3a1<a3y, OpOU3BOAUTCA Ha OCHOBAHUU AKXTOB

BBIMIOJHEHHBIX paloT, cueT PakTyp U CMETHOro pacyeta (moarorosieHHoro Ha ocHoBanuu ITHK ¢ npumenennem
OCHOBHBIX TIOKa3aTeliel CMETHOr0 pacuera, CTOMMOCTH YeJlOBeKa dYaca, TPAHCHOPTHBIM pacxoiaMm COTJacHO

Crpanuna 1 u3 9





[Tpunosxenuto Nel) 3a Kbl 00BEKT, IO COOTBETCTBYIOIEMY 3aKkasy, B TeueHue 10 (aecsiti) 6aHKOBCKUX JHEH
¢ MoMeHTa oanucanus CTopoHaMH AKTa BBITIOJTHEHHBIX paldoT u cueT (hakTypsl

3aka3uuK BIPaBe B OTHOCTOPOHHEM ITOPSIKE H3MEHUTH CPOK OTLIATHI [0 AKTY BBIITOTHEHHBIX PadoT IyTeM
€r0 MPOJUICHUS Ha IEPHOJI BPEMEHH, COPa3MEPHOTO MPOCPOUKE BHITIOIHEHUS paOboT [ToApsSAYMKOM 110 HACTOSIIIEMY

Horogopy.

2.5. 3aKka3uuK BIIpaBe:

a) B OTHOCTOPOHHEM MOPSAIKE U3MEHUTh CPOK OIIATHI MO AKTY BBINOJIHEHHBIX pa0OT IyTeM €ro MpoJIeHHs
Ha TIEPUOJI BPEMEHH, COPa3MEPHOTO MPOCPOUKE BBHITIOJHEHUS padoT [loApsqaukoM Mo APYrHM JTOTOBOpPaM HIIH
3aKa3am;

0) HEe MNPOW3BOIUTH OIUIATY MO HcmosHeHHOMY [lompsimaukomM 00BEMY B ciaydasx, KOrja HMeeTcs
3a10JDKeHHOCTh [lopsiaunka B CBS3M C MPOCPOYKON BBITIOJHEHHS paboT MO JPYTUM JIOTOBOpAM WIIHM 3aKa3am,
3aKTFOYCHHBIMHA Mex 1y CTOpOHAMH.

2.6. O0sg3aTennpcTBa 3aKa3unKa MO OIUIATE CUMUTAIOTCS MCIIOJIHEHHBEIMU C MOMEHTA CIIMCAHUS JACHCKHBIX CPEACTB
co cueta 3aka3uuka. [Toapsaaguuk uMeeT npaBo 3anpocuTh y 3aKa3uuKa IJIaTeXHOe NOpYUYEeHUEe, IOATBEpKIatoIee
(bakT crcaHus JEHEKHBIX CPEICTB CO cueTa 3aKa3uuKa.

3. HOPAAOK O®OPMJIEHUSA 3AKA30B
3.1. 3aka3uuk Hampasisier [lompsmuuky mpoekt 3akaza mo ¢opme coriacHo [Ipunoxenuto Ne2 Hacrosiero
JloroBopa Ha mpenBaputenbHoe cornacoBanue. [loapsauuk B TedeHue 3 (Tpex) IHEH C MOMEHTA IOJIyYEHUs
IPOEKTa 3aKa3a MMEET MPAaBO O3HAKOMUTCS C MPOEKTHO — CMETHOM OKYMEHTalUel U CHMCKOM JOKYMEHTOB,
KOTOpbIE HEOOXOIUMBI JIJIs 3aKPBHITHS PadOT.

3.2. Tloppsinumk o0s13aH B CPOK He mo3jHee 3 (Tpex) pabouux JHEH ¢ MOMEHTa cOorjlacoBaHMs 3akasa MOJIHNCaTh
3aKa3 ¥ BEpPHYTh OJMH DK3EMILLAP 3aKa3uuKy.

Ortka3s [loapsimunka oT moAnucanus 3akasa, COCTaBICHHOTO B COOTBETCTBHU C MOJIOKEHUSMH HACTOSILETO
JloroBopa, He JOIYCKAaeTCsl U pacleHUBAETCs KaK OTKa3 OT BBIIOJIHEHHS padoT.

3.3. HO,Z[p)I,I[‘-II/IK HC BIIpaBC Tp€6OBaTIJ YMCHBIICHUA KOJHUYCCTBA O6'b€KTOB, Ha KOTOPBIX JOJIKHBI OBITH
BBITIOJITHCHBI pa6OTBI X IIOJJICKaIICTO BBIITOJITHCHUIO o0Bema pa60T.

3.4 CTOpOoHBI Ha3HA4alOT OTBETCTBEHHBIX IPEICTaBUTENICH JUIsl PEIEHUS] OPraHU3alMOHHBIX U TEXHUYECKHX
BOTIPOCOB, BO3HUKAIOIINX B XOJI€ BBIMIOJIHEHUSI PaboT, 0 4eM B MUCHbMEHHOU (popMe YBEAOMIISIOT APYT IpyTa.

4. CPOKH 1 MECTO UCITIOJIHEHUASA
4.1. Ilepeyenp 06bEKTOB 3aKa3UMKa, HA KOTOPBIX JOJIKHBI OBITH BBIIIOJHEHBI pAOOTHI B COOTBETCTBUH C 3aKa3aMH,
onpenensieTcs 3aKa3uuKoM.

4.2. CpokH 1 MECTO BBINOJIHEHUS padOT yKa3bIBalOTCs B 3aKa3ax.
4.3. Ilogpsauvk HECET OTBETCTBEHHOCTD 3a COOIIOICHNE YCTAHOBJIEHHBIX B 3aKa3aX CPOKOB BBIMOIHEHUS PadoT.

4.4. Cpoku BBITIOTHEHHUS pabOT MOTYT OBITh M3MEHEHBI C COTIachsl 3aKa3zdymka B ciydasx, koraa [loapsmankom
paboTel OBUTM HAYaThl, HO HMX BBHINIOJHEHHE OBUIO TPHOCTAHOBICHO MO HE 3aBucsmmM oT [loapsounka
00CTOSITENTLCTBAM, KOTOpPBIE CO3JAIOT HEBO3MOXKHOCTH €€ 3aBepIICHHs B CpPOK, O KOTOpwiX [logpsmumk B
YCTaHOBJICHHOM IOPSIIKE NIPEAYIPEaIT 3aKa3yHKa.

5. MIOPAAOK CJAYU-TIPUEMKHU PABOT
5.1. Ilocne 3aBepmieHus PabGor B monHOM 00beME€ M MOATOTOBKM IOJIHOTO KOMIUIEKTA HCIOJIHUTEIbHON
nokymeHrauu Iloapsaunk yBenomisieT 3aka3uuka O TOTOBHOCTH K cJaude BbINOJIHEHHbIX Pabot. 3aka3duk,
noiay4uBIMi yBegomiuenue Iloapsaunka, 00s3aH IPUCTYIIUTh K IIPUEMKE.

5.2. 3aka34MK MMEET MPaBO MPOBEPUTH KAY€CTBO BHITIOJHEHHBIX PaboT M ycTaHOBUTH (haKT BBIMONHEHUST PaboT
HEHA/IJISKAIIETO Ka4eCTBa, B TOM YHCJIE ITyTeM MPUBJICUEHHS] HE3aBUCUMBIX CIIEITUAINCTOB (IKCIIEPTOB).
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5.3. 3axumrouas Hacrosmumi J{oroBop, [loapsaunk BeIpaxkaeT coriacue B O€3yCIOBHOM TOPSAKE NMPUHUMATH U
UCTIOJIHATH BCE 3aMEUaHMs, BO3PAXKECHUS U TpeOOBaHMs 3aKazuhKa, BOSHUKAIOIIME U3 peaTu3aliy 3aKa3dyHuKoM
noyioxkeHul 1.5.2 Hacrosiero Jlorosopa.

5.4. B ciywae BBINONHEHWsS pabOT HaAJeXkallero KadecTBa 3aKa3yuK IOIMUCHIBACT IIPEACTaBICHHBIN
[MoapsimunkoM AKT CIauyu-TIPUEMKH BBITIOJIHEHHBIX PaboT.
B ciyuae BbIsiBICHHS B IIpOIECCe MPUEMKHU HEOCTATKOB (edekToB) PaboT 3aka3uuk uMeeT mpaBo OTKA3aThCs OT
noJnucanusi AKTa COauu-TIPUEMKH BBIIOJIHEHHBIX Pabor ¢ HanpaBienuem [loapsaunKy MOTHBHPOBAHHOTO
OTKa3a.

[Tonpsmank 00s3yeTcs o TpeOOBaHMIO 3aKa3yrKa 3a CBOM CYET yCTPAHHUTh HEAOCTATKH (nedekTrhi) PaboT B
TedeHue 5 (TATH) pabounx ITHEH U MOBTOPHO caaTh PaboThl 3aka3uunky.
Ecim oOGHapyxeHHBIE B X0z€ npueMku PaboT Hemoctatku (medektsi) PaboT B ycTaHOBICHHBIA CPOK HE OBLIH
yCTpaHEHBl, 3aKa3yMK BIpPaBE OTKA3aThCsl OT MWCIOJHEHHUS JOTOBOpa W TMOTpedoBaTh ymiaTel mTpada 3a
BBITNIOJTHEHHE Pa0OT HEHAAISKAIIETO Ka4ecTBa U BO3BpaTa paHee yIjIaueHHOM MpeIoIlIaThl.

5.5. Eciu npuemka PabGor 3akazumkom Oblla OCYIIECTBJIEHA II0CJIE HCTEUEHHs] YCTAHOBJICHHBIX CpPOKOB
BbINoIHeHUs Pa6ot, CTOPOHBI COTIAlIatoTCsl, YTO UMEET MECTO (DAKT MPOCPOUYKHU BBIMOJIHEHHUS pa0OT CO CTOPOHBI
[Moapsiaurka n 3aka3zyrk UMEET MPaBO TPeOOBATH YIJIATHI IEHH 3a MPOCPOUYKY BBHITIOTHEHHS paboT.

5.6. PaboTh 10 Z[OFOBOpy CUHUTAKOTCA BbIIIOJITHCHHBIMH HOI[p)II[LII/IKOM U IIPUHATBIMU 3aKa34yukoM ¢ MOMEHTa
noAaIrrMCanus obenMu CTOpOHaMI/I AxTa CAAYN-TIPUCMKH BbIITIOJITHCHHBIX Pa6or.

CTOpOHLI YCTaHaBJIMUBAKOT, YTO OI[HOCTOpOHHI/Iﬁ AxT CAAYN-TIIPUCMKHU BBITIOJTHCHHBIX pa60T, MOANHUCAHHBINA TOJIBKO
HOI[p}II[‘-H/IKOM, HC UMCCT IOpPII[PI‘-ICCKOﬁ CHJIbI U CUUTACTCA HeHCﬁCTBHTCHBHBIM.

5.7. llognucanue AkTa caayu-IpUueMKHU BBIIOJIHEHHBIX PaboT He ocBoOokaaeT [loapsiurka OT OTBETCTBEHHOCTH
3a 0OHapy>keHHbIe Tociie mpueMku PaboT B npesenax rapaHTUMHOTO CpoKa HEAOCTATKU (J1e(eKThI), B TOM YHUCIIe
CKPBIThIE HEJOCTATKH (Ie(PEKTHI).

6. NMMPABA U OBA3AHHOCTHU NOAPAAYUKA
6.1. Ilompsgunk UMEET NMpaBo:
6.1.1. C cornacus 3aka3unka caath eMmy PaboTsl J0CpOUHO.
6.1.2. IlpuBiekaTh K BBITIOJHEHUIO OTACIBHBIX BHUAOB paboT (4acTh paboT) mo Hacrosmemy JloroBopy
CyOTIOAPSAYMKOB TOJIBKO C TMCHbMEHHOTO COTJIacus 3aKa3uHKa.

6.2. [lonpsaunk 00s3aH:
6.2.1. Bemonaute PaboThl Hammexamero kauecTsa B COOTBETCTBUM ¢ TpeboBanusamu 3akaszuuka, [1VD, ITHK,
KMK, Canllun, 1 B ycTaHOBJIEHHbBIE CPOKH.
6.2.2. Bwmomuutes PaboThl ¢ HCMONB30BaHMEM COOCTBEHHBIX MAaTEpHaIoB M OOOpYHOBaHUSA. a TaKkKe
NPEOCTAaBICHHBIM 000PYIOBAaHHEM U MaTepUaIoM 3aKa3uMKa.
6.2.3. B ciyuyae BbINoJIHEHUS pabOT U3 MaTepuanoB 3aKa3ylKa B CPOKH, COIJIACOBAHHBIE ¢ 3aKa3UYUKOM:
a) MOJY4YUTh HEOOXOJMMBbIE MaTepHualibl CO CKJIaJa 3aka3uumka M IMOANKUCATh B YCTAHOBJICHHOM HOpSAKE AKT
Beiaun TML] co cknana o ¢popme cornacHo Ilpunoxkenuro Ned x Hacrosmemy JloroBopy;
0) OCYLIECTBUTh Ha CKJIa/€ 3aKa3uuKa MPOBEPKY U OCMOTP HA HAJIMYUE COOTBETCTBUM MaTepuasia, U OTCyTCTBUS
Ha HUX BU3YaAJIbHBIX J€(PEKTOB B MPUCYTCTBUH YIIOJTHOMOUYEHHOTO MPEICTABUTENS 3aKa3uuKa;
B) B ciy4yae oOHapykeHHUs AedeKTa B MaTepuaiax BEpPHYTh €ro 3aKa3zdhKy W IOANMKUCATH COOTBETCTBYIOUIUI
NeQeKTHBIN akT B 2-X 3K3eMIUIIpax, IepeiaB 3aka3uuKy Ha IOANUCAHHUE.
T) HCIIOJIb30BaTh MPEIOCTABICHHBIA 3aKa3dyMKOM MaTepHalibl, 000pyJIOBaHWE, KOMIUICKTYIOIINE W3IEIHS,
SKOHOMHO W PaCUETIIMBO;
1) ocne 3aBepuieHus PaboT Bo3BpaTuTh 3aKa3uyuKy OCTaTOK HEUCIIOJIb30BaHHBIX MATEPHAJIOB U KOMILJIEKTYIOIIUX
U3JIENINH, a TaKXKe MPeI0CTaBIeHHOE 3aKa3uMKOM JJIsl BBITIOJIHEHUS paboT 000pyAoBaHue o akTy Bo3Bpara TMLI,
odopmiieHoro o Gopme coriacHo [Ipunoxkenuto Ne5 Hactosmero Jlorosopa.

[IpaBa co6ctBenHocTH Ha nepenanubie [loapaaurky TML coxpansiercs 3a 3aka3uuKkoMm.
6.2.4. CornacoBaTb ¢ 3aKa3ulKOM 00pas3iibl UCIOIb3YEMbIX MAaTEpUAIOB U 000PYA0BaHUS 10 Hayalla BHIOJIHEHUS
Pab6ot. IlpenocraBienne komuii cepTH(PUKATOB M WHBIX HEOOXOJUMBIX JIOKYMEHTOB, a TakXke OoO0pasloB
MaTEepUaIOB U 000PYTIOBAHHUS SIBIISIETCS 00SA3aTEIHHBIM M OCYIIECTBIIACTCS 3a cueT [lompsimumka.
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6.2.5. He momyckaTh UCIOJIB30BaHUs B X0/I€ BhIONHEHHUsST PaboT MaTepnanoB u 000pyAOBaHHS, KOTOPhIE MOTYT
NPUBECTH K YyXYIIICHWIO KadecTBa PaboT, HapymeHuio TpeGoBanuii mo Oe3omacHoctu Pabor m oxpaHe
OKpYKAaroIIei Cpepl.

6.2.6. B TeueHune ogHOTO JHS C MOMEHTa OOHApPYKEHHMS HW3BECTHUTh 3aKa3dyWKa M J0 TMOJYYCHHUS OT HETO
NMCbMEHHBIX YKa3aHUW MPUOCTAHOBUTH BhIMOJIHEHHE PaboT B ciryuae:

a) oOHapyKeHHs BO3MOKHBIX HEOJIArONpPUSATHBIX s 3aKa34uMKa MOCIECTBUIN BBITIOJHEHUS €r0 K€ YKa3aHUil o
crioco0e BhIToHeHUs Pador;

0) mHBIX, He 3aBUCAMUX OT [lompsaunka oOCTOATENHCTB, CIOCOOHBIX OTPA3UTHCS HAa KA4ECTBE BBHITIOITHICMBIX
Pab6or, mnbo co3marmux HeBO3MOKHOCTH 3aBepiieHus PaboT B cpok.

6.2.7. OcymecTBIITh YOOPKY MeCTa, TJie BBITOJHSINCh PaOOThI, a TIOCIIe 3aBepIICHUsT padOT 00ECIIeYUTh BBIBO3
00pa3oBaBIIerocs B pe3ysibTaTe BHIIOIHEHHsST Pab0T Mycopa, B TOM YHCIIE CTPOUTEILHOTO.

6.2.8. B mepuon cpoka aelcTBus HacTosmiero JloroBopa UMeTh JEHCTBYIONIUE JIMIICH3UU M Pa3peIlInTeIbHbBIE
JIOKYMEHTBI Ha BBITIOJIHEHHE PaboT, mpeaycMOTpeHHBIX HACTOSIIMM J[oToBOpOM.

6.2.9. [Ipu Bemonnenun PaGoT cobmtogath TpeOOBaHUS 3aKOHOJATENHLCTBA 00 OXpaHE OKpY)Kalolled cpeabl u
0e30macHOCTH BeJieHHs1 paboT, HECTH OTBETCTBEHHOCTD Iepe]] TPETHIMH JIUIIAMU 33 HapyIIeHUE 3TUX TPeOOBaHUH.

6.2.10. He npucTynaTh K BBIIOJIHEHHIO PadOT, HE YUTEHBIX IPOSKTHO — CMETHOM JJOKYMEHTAIHel, 0e3 MoIydeH s
NUCBMEHHOTO coracus 3aKa34yrKa, UMes B BUIY, YTO JIFOOBIE BUIBI JOMIOJHUTEIBHBIX pabOT HE YYTEHBIX IPOETHO
— CMETHOW JOKyMEHTAllMeW, BBIIOJIHEHHbIX O€3 IMOJIydeHUS NUCBbMEHHOI'O corjacHs 3aka3uuka, OIUlaTe He
HOJUIeXKaT.

7. IIPABA U OBA3AHHOCTHU 3AKA3YHUKA
7.1. 3aKazuvK UMeeT MpaBo:
7.1.1. B mo0oe BpeMsi IpoBepsTh X0/ U KauecTBO BbInoiHsAeMbIX [Toapsaunkom Pador.
7.1.2. Ilpu oOHapyXeHMM HEZOCTATKOB B paboTe IpU NpHUEMKE BBINOJIHEHHBIX PAabOT W/WIM B Tpenenax
rapaHTHUHHOTO CPOKA, yCTAHOBICHHOI'O HACTOSIIMM J{oroBOpoM TpeOoBaTh UX YCTPAHEHHUS.
7.1.3. B mo6oe BpeMs 0TKa3aThCs OT HacToswiero Jlorosopa B cityyae, oOHapy»keHus BelnoiaHenus [oapsaarkom
Pabor ¢ orcrymieHunem oT ycnoBuil Hactosiero Jloropopa um morpe6oBaTth oT Iloapsaunka yrmiaTsl IEHH U
mtpada B Mopsiike, NperycMoTpeHHbIM Pasznenom 8 Hactosero JloroBopa u Bo3BpaTa CyMMbI MPEAOILIATHI IO
Hacrosimemy Jlorosopy.
7.1.4. B 0qHOCTOpPOHHEM MOPSIKE W3MEHHUTh CPOK OIUIAThI MO0 AKTY BBINOJIHEHHBIX PabOT MO HCHOIHEHHOMY
3aka3y IyTeM ero MpojJIeHUs Ha MEPHO BPEMEHH, COPa3MEPHOTo NMPOCPOUKE BhIMOIHEHHs paboT [loxpsaunkom
1o 3TOMy 3akasy,
7.1.5. He npousBomuth omiaty no ucnoiaHeHHoMy Iloxpsnumkom 3akazy B cioywasx, KOrja HMMeeTcs
3a10/bKeHHOCTh [lonpsiurka o aApyrum 3akaszam.

7.2. 3akazuuk o0s3yeTcs:

7.2.1. IlpegoctaButs Iloapsaunky A 03HAKOMIIEHHS IPOEKTHO-CMETHYIO TOKYMEHTALIUIO.

7.2.2. Obecneunts nepconany Iloapsaunka 10CTyI K MECTY, TJI€ JOJKHBI BBIOIHATHCS PabOTHI.

7.2.3. IlpuHATH M OIUIATHTH B COOTBETCTBUHM C YCIOBMAMHU Hacrtosimero JloroBopa PaGoTbl, BBINOIHEHHBIE
[MoapsaunkoM HaaJIeKaIUM 00pa3oM.

8. OCOBBIE YCJIOBUSA
8.1. Tloapsimunk, OOHAPYXHMBIIMI HEOOXOIUMOCTH BBIIOJHEHHs pabOT, HE YUYTEHHBIX IPOEKTHO-CMETHOU
JOKyMEHTalMel, U yBEJIMUEHHsI B 3TOU CBSI3U CMETHOM CTOMMOCTH PaboT, 00s3aH B MUCbMEHHOM BUJI€ COOOIIUTh
00 3ToM 3aka3uuky u opopmutsh JledextHslii akT cornacHo ITpunoxenus Neb k Hacrosemy Jlorosopy.

8.2. Ilpu HenonyuyeHuu oT 3aKka3urMka OTBETa Ha CBOE cooOIIeHne B TeueHue 3 (Tpex) padouux nueid, [oapsauank
00s13aH MPUOCTAHOBUTH COOTBETCTBYIOLUE PAOOTHI.
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8.3. Ioapsimumk, He BHITTOTHUBIINN 0053aHHOCTH, TIPEyCMOTpeHHbIE 11.8. 1, 8.2 HacTosmiero JloroBopa, Tumraercs
npaBa TpeOoBaTh OT 3aKa3yMKa OIUIATHI BBHIIOJTHEHHBIX UM JIOTIOJIHUTEIBHBIX pa0OOT U BO3MEUICHUS BBI3BAHHBIX
9TUM YOBITKOB.

8.4. 3aka3uuK BIIpaBe:

a) noanucath JlepeKTHBIH aKT W BHECTH JONOJHEHHS B CMETYy IpU YCIIOBUHU, €CIU BBI3BIBAEMBIE 3TUM
JIOTIOJTHUTEbHBIC PabOTHI M0 CTOMMOCTH HE MpeBbIaOT 10 (IecATH MpOIEHTOB) yYKa3aHHOH B CMeETe OOIIeiH
CTOMMOCTH pabOT U HE MEHSIOT XapaKTepa MpeayCMOTPEHHBIX B JOTOBOpE padoT.

C momeHTa noanucanus 3akazaukom JleekTHoro akTa u BHECEHHUs 3aKa34nKOM JIOTONHEHHH B cMeTy [Tonpsimank
HE BIIPAaBE OTKA3aThCS OT BBIMOJHEHUS JOMOJIHUTENBHBIX padoT. [Ipu 3ToM nedeKTHBIN aKT CTAaHOBUTCS 4aCThIO
[IpoekTHOI TOKYMEHTAIIUH.

0) 3aka3uMK BIpaBe OTKa3aThCs OT mojnucaHus JleekTHOro akrta M BHECEHUS JOMNOJIHEHUH B cMmeTy. B aTom
ciydae [Tonpsmank 00s3aH BEIIOTHUTE PabOTHI, IPeayCMOTPEHHBIX [IpOCKTHON TOKyMEHTAIMEeH 1 CMETOM.

8.5. [omonHuTenbHbIe pabOThl, HE YYTCHHBIE CMETOH, BBIMONHAIOTCA [1oApSIYMKOM M MPUHUMAIOTCS K OIUIaTe
3aKa3ynKOM IPH YCIIOBUU MOANUCAHUS 3aKa3YMKOM Je(EKTHOTO aKTa U JONOJHEHHI B CMETY.

8.6. OcMOTp CKPBITHIX pabOT OCYIIECTBISETCS € 00513aTEIbHBIM IPUCYTCTBUEM YIIOTHOMOYEHHOTO MPEACTABUTES
3aKka3zyuka.

O roroBHocTH K ocMoTpy Iloapsauuk yBegomser 3akazuuka 3a 3 (Tpu) JHS 0 TPEANoIaraeMoi 1aThl OCMOTPA.
8.7. llompsimuuk 00s3aH B TeUeHHE 2 (IBYX) THEH ¢ MOMEHTa OOHAPYKSHHS U3BECTHTh 3aKa34uMKa U J10 MOJTydeHUS
OT HEero MUCbMEHHBIX YKa3aHHH MPUOCTAaHOBUTH BhITIONHEHHE PaboT B ciaydae:

a) oOHapyKeHHs BO3MOXKHBIX HEONArONpUSATHBIX IS 3aKa3uMKa MOCIECTBUIN BBITIOJHEHUS €ro K€ YKa3aHUi o
crioco0e BeimoHeHus Pador;

0) uHbBIX, He 3aBUCAMUX OT [lompsaunka oOCTOATENHCTB, CIOCOOHBIX OTPA3UTHCS HA KAYECTBE BBITIOIHAEMBIX
Pabot, 1160 co3aromux HEBO3MOXKHOCTh 3aBepliieHus: Pabot B cornmacoBaHHblil CTOpOHaMU CPOK.

8.8. [logpsamunk, He mpeaynpenuBIIi 3aka3zurka 00 00CTOSITEIHCTBAX, YKa3aHHBIX B 11.8.2 HacTosmero Jlorosopa,
1100 MPOIOIHKUBLIHIA pabOTy, HE TOKUIASACH YKa3aHHU 3aKa3uuKa, He BIIPaBe MPH MPEIbSIBICHIN K HEMY HITH UM
K 3aKa34nKy COOTBETCTBYIOIIUX TPEOOBAaHHI CCHUIATHCS HA YKa3aHHBIE 00CTOSITEIbCTBA.

8.9. 3aka3umk BmpaBe OTKa3aThCsl OT MPUEMKH M OIUIAThl palboT, BBHINOJHEHHBIX C HapyuieHuem 1.8.6-8.8
HacToswero Jlorosopa.

9. OTBETCTBEHHOCTbH CTOPOH
9.1. 3a HECBOEBPEMEHHYIO OIUIATy BBIMOJIHEHHBIX PaboT Ha OcHOBaHMM AKTa CAAYM-TIPHUEMKH BBITTOJTHEHHBIX
pabort [Toapsaunk umeer mpaBo TpeOOBaTh OT 3aKa3zurKa OIuIaThl eHu B pazmepe 0,2% OT CyMMBbI IPOCPOUEHHOTO
IUIATE’Xa 3a KaXKAbII 1eHb IPOCPOUKH, HO He Oonee 20% OT CyMMBI IPOCPOUYESHHOTO TIATEXKA.

9.2. 3a HecBOeBpEMEHHOE BBINIOMHEHHE PaboT, a Takke 3a 0TKa3 OT BBIMOMHEHUs1 PaboT 3aka3uuk MMeeT mpaBo
tpeboBats oT [lonmpsimumka omnatel neHu B pasmepe 0,2% ot crtoumoctn PaboTt mo 3aka3y 3a Kakabplid JI€Hb
MPOCPOYKH.

9.3. 3a BemmonHeHne PaboT HeHaIekamero kauecTsa 3aka3dnuK UMeeT IpaBo Tpedosatk oT [lonpsimuuka mrpad
B pazmepe 20% ot croumoctu PaboT HeHayIexKaIero ka4ecTsa.

[Ton paGoramu HeHaexkamero kadectBa CTOPOHBI MOHUMAIOT PaboThI, pe3yabTaT KOTOPHIX HE COOTBETCTBYET
YCTAQHOBJICHHBIM CTaHJapTaM, HOPMaM U MpaBHjIaM, YCIOBHUSIM HACTOSIIETO M TPeOOBaHUAM 3aKa3uHKa.

9.4. 3a ucnonp3zoBanue [loapsiuMKoM npu BEIMOJIHEHUN pabOT MaTepuaioB HEHAIIEKAIero KauecTBa 3aKka3uuk
uMeeT npaso Tpebosath oT [loapsaunka o nmpasuiaM 00 OTBETCTBEHHOCTH MPO/IaBIia 32 TOBAPbl HEHAJIEKAILIETO
KauecTBa, mTpad B pazmepe 20% oT CTOUMOCTH padOT MO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKasy.

9.5. 3a HECBOCBPEMCHHOC YCTPAHCHUC HCEOOCTATKOB, BBISAIBJICHHBIX B TCUCHHC FapaHTHﬁHOFO CpoOKa, 3aKazumnk

uMmeeT npaBo TpeboBaTh OoT [lompsmuuka orutarel mrpada B pazmepe 20% crommoctn PaboT HeHamexamero
Ka4yecTBa M BO3BpATa OIUIAYEHHON CTOMMOCTH Pa0OT HEHAJIE)KAIIETo KauecTBa.
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9.6. B3pickaHume HeycTOWKH siBisieTcss mpaBoM CTOpOH, HO HE SBISETCS OeCCropHOW O0S3aHHOCTHIO TIO
Hacrosmemy /Jorosopy.

9.7. llItpadusbie cankiuu yriayusatotcs [loapsaurkom B TeueHue S (MsTi) 6aHKOBCKUX JHEN CO JHS MOJIy4eHUs
MUCHbMEHHOT0 TpeOoBaHMs 3aKa3zynKka 00 yruiate neHH.

B cnyyae ux HeymiuaThl B yCTaHOBJICHHBIN CPOK 3aKa34yMK BIpaBe yAepKaTh UX CYMMY U3 CYMM, IPUUUTAIOIIUXCS
k ortate [loapsaauuky no Hactosmemy Jlorosopy.

9.8. CTOpOHBI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTH IO BO3MEIIEHHIO YOBITKOB B BU/IE YIYIIIEHHON BHITOIBI.

9.9. 3aka3uMk HEe HECeT OTBETCTBEHHOCTH 32 HECYACTHBIE CIy4ad M YBEUbs, NPUYMHEHHbIE PaOOTHUKAM
[Togpsqunka B X0[Ie KCTIOTHEHHS HacTosmero JJorosopa.

9.10. IToapsiAuuK HECET OTBETCTBEHHOCTH:

a) 3a 0€30IaCHOCTh MPOBOANMBIX Pador;

0) mepea TPETbUMHM JIMIIAMM 3a HapyllleHUue TPEOOBAHHMM 3aKOHOJATENBCTBA 00 OXpaHE OKPYKAIOIIECH CpelIbl 1
0e30MacHOCTH BeJIeHUs padoT;

B) 3a cOOJIIOJIeHE €ro paOOTHUKAaMU TMPaBWI MO OXPaHE TPyJa, TEXHHUKE O€30MaCHOCTH M MPOTHBOIIOKAPHON
0€e30MacHOCTH;

T) nepen 3aKka34ruKoM U BIIAJICNIbIIEM O00BEKTa (TEPPUTOPHH), HA KOTOPOH MPOBOAMIUCH PaboThI, 3a HapyIICHHS
NpaBWJI 10 OXpaHe TpPy/Aa, TEXHHKE Oe30MacHOCTH, TPOM3BOJCTBCHHOW CAHHUTApHH, OJJIEKTPO - H
M0’Kapo0e30MacHOCTH;

1) 32 HE COXPAHHOCTb MPEIOCTABICHHBIX 3aKa34UKOM MaTepHAJIOB.

9.11. B cnyuyae npuumnnenus: Bpena (moBpexnaenus) AMC, KOHCTpyKuusM 3aka3uuka MPU BHITIOJHEHUH padboT
[Monpsinuuk 00s3yeTcss BO3MECTUTh 3aKa3uUKy UX CTOUMOCTb B IBOWHOM pa3zMepe.

9.12. 3a xaxxnoe Hapywenue [loxpsitankom yciioBuii Hacrosiero /JloroBopa, kpoMme cityyaeB, IPeayCMOTPEHHBIX
11.9.2-9.5 Hacrosimero JloroBopa, 3aka3unk Brpase TpedoBath oT [loapsimunka ymaTel mrpada B pazmepe 10 bPB.

10. MOPAAOK PACCMOTPEHMUS CIIOPOB
10.1. Cnopsl, BozHuKaromme Mexay CTopoHaMu U3 Hacrtosiero JloroBopa, noajaexar yperyJnupoBaHUIO TyTeM
neperoBopoB Mexay CTopoHamu.

10.2. Cnopet mMexay CropoHaMu, HE YyperyJupoBaHHbIE IIyTEM IIEPErOBOPOB, IOJUIEKAT Pa3pelIEHUI0 B
TalKeHTCKOM MEXPaiOHHOM SKOHOMHUYECKOM CYJIE.

11. CPOK I[EfICTBI/IH JTOI'OBOPA U YCJIOBHUS EI'O PACTOPXEHUS
11.1. Hactostmuii JloroBop fedcTByeT B TeueHue 12 (IBeHAANaTh) KaJICHJAPHBIX MECAIEB C JAThl MOIUCAHUS
Hacrosmiero JloroBopa nocneganeit uz CTopoH.

Ecnu o0miasi cToMMOCTh 3aKa30B B TeueHHe 12 MecsleB ¢ JaThl MOANHCAaHUs HacTosuiero JloroBopa okaxercs
MeHbIIe O0IIeld CTOMMOCTH JOrOoBOpa, TO IMPH OTCYTCTBUU 3asiBICHHUS OJHOW M3 CTOPOH O MpEKpalleHUuu
HacTosero JloroBopa mo OKOHYaHWU CPOKA OH CUUTAETCS MPOJICHHBIM Ha TEX )K€ YCIOBHUSX M Ha TOT K€ CPOK
6e3 yBenuueHust croumocty JloroBopa 10 nosHoro ucnonHeHuss CTOpOHAMH CBOMX 00s3aTEIbCTBY.

11.2. CooTBeTcTBYIONIMIA 3aKa3 BCTYNAET B CHITy C MOMEHTA ero noanucanus CTOpoHaMu U JEHCTBYET 10 IOJHOTO
BbIMoTHEHUs CTOpOHaAMU CBOMX 00s3aTeNbeTB 1m0 Hemy. [Ipm sTom mpekpamienue neictBue JloroBopa He
npekpaiaer o0s3atesbcTBa CTOPOH IO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKasy.

11.3. 3aka3uuk BIpaBe JOCPOYHO PacTOPTrHYTh HacTosmumid JJorosop (3aka3) myTéM NMUCbMEHHOTO YBEAOMIICHUS
[Moapsaurka B cpok HE MO37HEE, YeM 3a 5 (MATh) KaJeHAApHBIX JHEH 10 MpeArnoiaaraeMou JaThl pacTOPKEHUS
Hacrosero Jlorosopa B CIEIYIOIIUX CIy4asx:

a) BcaenctBue Hapymenus llogpsmamkom ycenoBwii Hactosimero Jloroopa. B astoM cimywae 3akazumk
OCYIIECTBISET OIUIATYy CTOMMOCTH paloT, ()aKTHUECKH BBIOJHEHHBIX M NPHHATHIX MO AKTY CHAa4U-TIPUEMKHU
BBITIOJIHEHHBIX pa0OT U BIpaBe MOTPeOOBaTh yIJIaThl IEHH;
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0) o MpUYMHAM, HE CBS3aHHBIM C HEWCITOJHEHHUEM WJIM HEHA/JICKAIIUM HCIIONHeHHeM [loapsmankoM cBOHMX
00s13aTenBCTB 10 HacTosAmeMy JloroBopy. B 3Tom cimydae 3aka3ymk OCYMIECTBIISIET OIJIATY CTOMMOCTH paboT,
(aKTUYECKN BBITOJIHEHHBIX WM TPHHITHIX MO AKTY CHadU-TIPUEMKH BBITIOJHEHHBIX paboT 0e3 00s3aTelbCTB
OCYIIECTBIIATH KaKHUe-I10O0 NHBIE BHITIATHI.

11.4. B cnydae, ecnu rociie pactopkeHus HacTosmero JloroBopa (3akasa) nmo npuuuHe Hapymenus [loapsaaunkom
ycioBuid HacTosmero Jloropopa (3akasa) 3aka3unk 3aKIIOYUT C IPYTUM TOAPSTIMKOM aHAJIOTHYHBIN JOTOBOP 1O
0osiee BBICOKOM cTOMMOCTH, TO Iloapsmuuk oOs3yeTcsi BO3MECTUTh 3aKa3uMKy MOHECEHHbBIE PacXoJbl B BHJE
MPEBBIIICHNUS PACLIEHOK M0 HacToseMy JoroBopy u 1o 10roBopy ¢ APYruM HOIPSITIMKOM.

11.5. Tloapsiquuk BOpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIIMM J[OrOBOp 0 MOMEHTA MOJIYYCHHS] UM MPEIOTUIATHI
oT 3aka3yuKa 1Mo NepBoMy 3aKaszy MyTeM MUChMEHHOTO yBEeJIOMIICHUS 3aKa3uuKa B CPOK HE Mo3jHee, yeM 3a 10
(mecsTh) KaleHAAPHBIX JHEH 0 IPeanoaaraeMoi JaThl pacTop KeHus HacTosiero Jlorosopa.

12. TAPAHTUA
12.1. TlompsauMk TapaHTUPYET HaJIeKaIee KadyeCTBO BBIMOJHEHHBIX Pa0OT W HCMOIL30BaHHBIX MM TPHU
BBITIOJIHECHHH PaboT MaTepuaos.

12.2. Ha pe3ynbTat BbIOJHEHHBIX Pab0T, MaTepuabl U 3al1acHbIE YaCTH, UCIIONB3YEMbIE B IPOIIECCE BHIMIOJIHEHUS
Pabor, [loapsauuk ycTaHaBIMBaeT rapaHTUHHBIA CPOK MPOJOJDKUTENBHOCTBIO 12 (IBEHaauaTh) MECALEB C
MOMEHTa IPUEMKH pe3yiibTaTa PaboT (rapaHTHIAHBIN CPOK).

12.3. B ciyyae BBISBICHHS 3aKa3YMKOM B TCUCHHUE TApaHTHHHOTO CpOKa HEeIOCTaTKOB (nedektoB) Pabot, B ToM
YHCIIe CKPBITHIX HelocTaTKOB (aedektoB), [Tonpsmunk 00s3aH 3a CBOM CUET YCTPAHUTD UX B CPOK He Ooriee 5 (TISITh)
pabounx JHEel ¢ MOMEHTA MOJyUYeHHUs] COOTBETCTBYIOIIETO TpeOOBaHUS 3aKa3unKa.

12.4. OGs3arensctBa [lompsiuvka B TedYeHUE TapaHTUHHOIO CpOKAa CUMTAIOTCS MCIOJHEHHBIMH C MOMEHTa
HoJNUCcaHus 3aKa34uKoM AKTa 00 yCTpaHEHUH HEJOCTATKOB (Ie(PEKTOB).

13. OBCTOSITEJIbCTBA HEITPEOJJOJIMMOM CHJIBI

13.1. Cropona, He HCHOJHMBLIAS WJIM HEHAAJEKAIIUM 00pa3oM HCIIONHMBIIAS CBOM O0s3aTENbCTBA II0
HacrosimemMy JloroBopy, 0cBOOOKIAeTCsi OT OTBETCTBEHHOCTH, €CIHM JOKAXKET, YTO HaJUIeXkallee HCIOTHEHUE
0Ka3aJI0Ch HEBO3MOXKHBIM BCJIEJICTBHE HETIPEOAOIMMON CHIIBI, TO €CTh YPE3BBIYAMHBIX M HEMPEAOTBPATUMBIX TIPU
JIAHHBIX YCIIOBUSX 00CTOSATEILCTB ((hOopc-Maxkop).

K gnciry 06cTosSTeNbCTB HEMPEOAOTUMOM CHITBI ((hOPC-MasKOp) OTHOCSITCS:

- [I0Kap, HaBOJIHEHHE, 3eMJICTPSICCHHE, IPYTue CTUXUIHBIE OeICTBUS;

- Ookaja wim SM0apro Ha HKCMOPT ¥ (WIIH) UMIIOPT,

- BOI{HA, BOGHHBIE JACHCTBUSA, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- akThl [Ipesunenra PecriyOnuku V36ekucran u IlpaBurensctBa PecyOnuku Y30ekucTas.

13.2. B ciyuae BO3HHMKHOBEHHS OOCTOSATENBCTB HENpeomonuMoi cuibl (dopc-maxop) Cropona, KoTopas
MOJIBEPIIach UX BO3JIEHCTBHIO, yBeIOMIIAE€T 00 3TOM Jipyryto CTOpOHY B TeueHue S (MSITH) KaJleHAapHbIX JHEU ¢
MOMEHTa BO3HHKHOBEHHS TAKUX OOCTOSTEIBCTB.

13.3. @axThl, yKa3zaHHblE B YBEJOMJICHMM, JIOJDKHBI TOJATBEPKIAThCS JOKYMEHTaMH, BbIJIaHHBIMU
YIOJTHOMOYEHHBIMH TOCYJIapPCTBEHHBIMH OpraHaMu. OTCYTCTBHE TaKOTO YBEJOMIICHUS, PABHO KaK M OTCYTCTBHE
COOTBETCTBYIOIIMX TOATBEpKACHUN numraer CTOPOHY TpaBa CChUIAThCA Ha KaKWe-THOO BBIIICYKa3aHHBIC
00CTOATENBECTBA B KAuECTBE OCHOBAHMM JUII OCBOOOXKIEHHS OT OTBETCTBEHHOCTH 3a HEWCIOIHEHHUE WU
HEHa/IJIe)KaIee UCIIOJIHEHUE 00s13aTeNIbCTB 10 HacTosAmeMy JloroBopy.

13.4. B ciy4yae BO3HUKHOBEHHUS OOCTOSATENHCTB HEMPEOJONMMON criibl CTOPOHBI HE3aMeIUTEIHHO MPOBOJST
MEPETOBOPHI APYT C JIPYrOM M COTIACYIOT MEphI, KOTOPbIE HEOOXOAUMO MPHUHSTH, C HEIbI0 UCIPABICHUS WU
YCTpaHEHHMsI MOCTEACTBUN 00CTOSTENHCTB HEMPEOAOTUMON CHITHI.

B 3TOM ciyyae BBINOTHEHHE COOTBETCTBYIOMIUX 00S3aTEILCTB MOXKET OBITH OTIIOKEHO HA CPOK JCHCTBUS
TaKUX 00CTOATENLCTB JIM0O 1O OKOHYAHUS NEHCTBUS UX IIOCJIEICTBUIA.
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13.5. B caydae, ecnmu 0OCTOSATENHLCTBA HEMPEOJOIMMON CHJIBI WM WX TOCIEACTBHS BJICKYT HEBO3MOXHOCTH
WCTIOJTHEHHs 0053aTeNhCTB TO HacTosmeMy JloroBopy, kaxaas u3 CTOPOH BIpaBe pacTOPTHYTH HACTOSIIUI
JoroBop mocine HampasieHus: npyroii CTOpoHe MUCHbMEHHOTO yBemomiieHus 3a 10 (mecars) paboumx mHEH 10
NpeanoiaraeMoil 1aTel pacTopKeHus HacTosero Jlorosopa.

B stom cnyuae Hu oxgHa w3 CtopoH He BHpaBe TpeboBaTh OT Apyroid CTOPOHBI BO3MEIIEHUS YOBITKOB,
MOHECEHHBIX B pe3yJIbTaTe OOCTOATEIHCTB HEMIPEOJOTUMON CHIIBI.

[Tpu stom [lonmpsimuuk 00s3aH Mpou3BecTH 3aKa3yMKy BO3BpAT YIUIAUEHHBIX MM JICHEKHBIX CPEICTB 3a
HEBBITIOJIHEHHBIE 0053aTeIbCTBA, a 3aka3yuK O005S3aH MPOM3BECTH OIUIaTy CTOMMOCTH padoT, (pakTH4ecKu
BBITIOJTHCHHBIX U TIPUHATHIX TI0 AKTY CTa4H-TIPHEMKH BBITIOJTHEHHBIX paboT

14. KOHOUAEHIIUAJBHOCTD
14.1. CropoHbl coriamiaroTcsi, 94To cojiepkanue JloroBopa, a Takke Bce JOKYMEHTHI, niepeaannbie CTOpoHAMHU
JPYT IPYTY B CBSA3H C 3aKJIIOUEHHEM U HCIIOJIHEHUEM HacTosmero JJorosopa, canraroTcsi KOHGHUISHIIMATbHBIMHA U
OTHOCSITCSI K KOMMepueckoi TaitHe CTOpOH, KOTOpas HE MOJICKHUT pas3rilallieHHI0 0e3 MUChMEHHOTO COTJiacusi
apyroit CTOpOHBL.
HckiroueHrne u3 BBIIIEU3I0KEHHOIO mnpaBujia COCTABJIAOT CBCACHHsA, KOTOPBIE B COOTBCTCTBHU C
3aKOHO/IAaTeLCTBOM PeciyOnukn Y30eKncTaH He MOTYT COCTaBIISATh KOMMEPUYECKYIO TalHY IOPUANYECKOTO JINIIA.

14.2. OGs3aTenbCTBa MO COXPAHEHUIO KOH(PHUICHIMAIBHOCTH COXPAHSIOT CBOIO CHIIY M IOCIIE MCTEUEHHs CPOKa
JeicTBUs HacTosero Jloropopa win ero J0CpOYHOro pacTOPKEHHS B TEUEHUE MOCIeNyIOIUX 3 (Tpex) JIeT.

14.3. 3a HapyleHHe yClIoBUs 0 KOH(GUIEeHIATIbHOCTH HHpopMarun, CTopoHa, JOMyCTUBILIAs TAKOE HapyLIeHHUE,
HECET OTBETCTBEHHOCTb B BHJEC BO3MEILEHMS MPUYMHEHHBIX 3THUM YOBITKOB. /laHHBIE HOJNOKEHMS IOJUIEKAT
NPUMEHEHHUIO TaKXe B cllydae peopraHuzanuu oxHod n3 CTOpOH ajs e€ MpaBONPEEeMHUKOB, NPH JIMKBUIALUU
onnoit m3 Ctopon — mis apyroit Croponsl. CrocoObl 3ammuThl Kaxkaoi CTopoHON KOHGUACHIMAIHLHOU
uHpopmarun apyroil CTOpOHBI — HE HMXKE, 4eM CcIocoObl 3amuThl AaHHONH CTOpOHOH cBOel COOCTBEHHOM
KOH(UACHINATHHONH HHPOPMAIIH.

Hu onna u3 CtopoH He BIpase nepefaBaTh KOH(QUACHIMAIbHYIO HHPOpMaLuio 1pyroil CTOpoHBI I00BIM
TPeTbUM JIMLIAM WM O3HAKOMJIATH ¢ KOH(pUICHIMaNbHON nHpopManueil apyroii CTOpOHSBI JIFOOBIX TPETHUX JIUI]
0e3 NuCbMEeHHOro coryiacks Apyroi CTOPOHBI.

15. BAKJIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBHUA
15.1. CTopoHBI OATBEPIKAAOT U TAPAHTHPYIOT, YTO UMEIOT KOPIIOPATUBHBIC MOJHOMOYHS U BCE HEOOXOIUMBIC
pazpemieHus (B TOM YHCIIE COTJIACHE YYAaCTHUKOB) JUIS 3aKJIIOUEHHUsST HacTosmero JloroBopa u MCIOHEHUS BCEX
BBITEKAIOIINX W3 HETO 0053aTeNbCTB, YTO KOTOPHIE UM MOJTy4YeHBI U (M) OOPMIICHBI U UMEIOT MOJIHYIO CHUITY H
JIEUCTBUE.

15.2. 3axmoueHne u ucnonHeHue CropoHamu Hacrosiero /loroBopa v NpeayCMOTPEHHBIX MM JEHCTBUM He
BCTYMNAIOT U HE BCTYINAT B IPOTUBOPEUHE:!

- ¢ 1100BIM 3aKOHOM, TIPHKA30M, PAaCIIOPSHKEHUEM KaKOTo-1100 roCyAapCTBEHHOIO OpraHa, CyAeOHbIM pellieHUEM,
OIPEICTICHUEM MM TOCTAaHOBJIEHHEM, WM 3aKOHOAATENbHBIM aKTOM, NPAaBWIOM HIM HHBIM HOPMaTHBHO-
NPaBOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- C YYpeIUTENbHBIMH JOKYMEHTAMU WIM KaKMMH-THOO BHYTPEHHHMH JIOKQJIBHBIMHM IIPABOBBIMH aKTaMH
[Monpsimunka u (WiIH) €ro ydpeauTenei;

- ¢ JM00BIM COTJIAIICHUEM WJIM JOKYMEHTOM, ACHCTBHE KOTOpOro pacmpocrpansercs Ha Iloapsauuka mnm ero
yupenuresne, uim mo6oi aktus [oapsaunka, uian 1000# U3 aKTUBOB €T0 yUpeIuTeseH.

15.3. TloapsauuK HACTOSIIUM 00s13yeTcsi coOoaTh TpeOOBAHUS aHTUKOPPYIIIMOHHOTO 3aKOHOAATEIbCTBA U HE
MpEeANPUHUMATh HUKAKUX I€UCTBUI, KOTOPbIE MOTYT HAPYLIUTh HOPMbI AHTUKOPPYNIIMOHHOTO 3aKOHOIaTENbCTBA,
B CBA3M CO CBOMMHU IIpaBaMHM MM 0053aTeIbCTBAMM COTJACHO HactosuieMmy JloroBopy, B TOM uucie (He
OTpaHUYMBASICh) HE COBEPILAThH MPEAJIOKEHUE, CAHKIIMOHUPOBAHUE, OOCIaHNE U OCYILECTBICHHE HE3aKOHHBIX
TiaTexeil, BKIOYas (HO HE OrpaHWYMBAsICh) B3ATKM B JIEHEXKHOM WM J1H000M MHOM (dopMme, KakuM-1ubo
(bu3MYeCKUM WIH IOPUIMYECKUM JIMLAM, BKIOYas (HO HE OTPaHUYMBAsICh) KOMMEPUYECKUE OPraHU3allii, OPraHbl
BJIACTH U CAMOYIIPABJICHUS], TOCYTAPCTBEHHBIX CIYKaIlUX, YACTHBIX KOMITAHUN U UX MPEJCTAaBUTETICH.

B cnyyae Hapymenus [lompsimankom 00s3aTenbCcTB, YKa3aHHBIX B a03alle IEPBOM HACTOAIIETO MyHKTa, 3aKa3duK
UMEEeT MpaBO B OJHOCTOPOHHEM BHECYIEOHOM MOpSIKE OTKa3aThCs OT HMCIOJHEHHs HacTosmiero Jlorosopa.
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3aka3unk He Bo3MemnlaeT yObITKH lloapsauuky B cBs3M ¢ pacTopskeHHeM JloroBopa B COOTBETCTBHHU C JIaHHBIM
ITYHKTOM.

15.4. Bce u3zMeHeHus u AomnoyiHeHUus K J[OroBopy CUMTArOTCs NEHCTBUTENBHBIMH, €CIIM OHU O(OPMIICHBI B
MMCbMEHHOM BHJIE€ Y NIOJANKCAaHbl HAAJIEXKAIIUMH YITOJTHOMOYEHHBIMHU MpeAcTaBUTesIMU CTOPOH.

15.5. Hu onna 3 CTOpPOH HE BIpaBe Nepe/aBaTh CBOM MpaBa M 00sS3aHHOCTH 10 HacTosmeMy JloroBopy TpeTheit
CTOpOHE 0e3 MUCbMEHHOTO cornacus Apyroi CTOpOHBHI.

15.6. B ciryuae u3MeHeHHUs CBOETO ajjpeca, a TakkKe OaHKOBCKHUX U APYTHX peKBU3UTOB CTOpoHa 00s13aHA B TEUCHUE
5 (mATH) KaleHAAapHBIX JHEH ¢ MOMEHTa MX HM3MEHEHHs yBeJOMUTh 00 3ToMm apyryio Crtopony. B ciyuae
HEHCITOJTHEHUsI YKa3aHHOW O053aHHOCTH HCIIOJIHEHHE TI0 MPEKHUM PEKBU3UTAM OYAYT CUMTATHCS HAJUIeKAIIUM
UCTIOJIHEHHEM 00513aTeNIbCTB B paMKax HacTosiero Jlorosopa.

15.7. Bo Bcex chyyasx, HE MpeIyCMOTPEeHHbIX HacTosmuM JloroBopom, CTOpPOHBI PYKOBOJCTBYIOTCS
JIEHCTBYIOIUM 3aKOHOJIATEILCTBOM PecnyOnuku Y30eKucTaH.

15.8. Bee Ipunoxenus k HacTosiiieMy J[oroBopy SBISIOTCS €r0 HEOThEMJIEMOU YacThIO.

15.9. Bce coobuienus u yBeaomiieHusi, Hanpasisiemble CTOpOHaMU JIpyT APYry B COOTBETCTBUH WM B CBS3U C
HacTOsIUM JIoroBOpOM, TOJIKHBI OBITH COCTABIICHBI HA PYCCKOM SI3bIKE M HAIIPABJICHBI CIEAYIOIIMM 00pa3oM:

a) BpPYYaroTCcs JMYHO MOJ] PACHUCKY O MOJyYEHHH YIIOJIHOMOYEHHOMY MPECTABUTEIIO WIH JI000MY COTPYAHUKY
Croponsl Hactosuiero /lorosopa

0) Ipu OTCYTCTBUU TaKOH BO3MOKHOCTH HAIPABJISIIOTCS 3aKa3HbIM MUCbMOM C YBEJOMIJIEHHEM O BPYUECHUHU;

B) HaIPaBJIIOTCS IOCPEICTBOM 3JIEKTPOHHON MOYTHI.

15.10. Hacrosimuuii JIoroBop COCTaBlEH B ABYX JK3EMIUIIPAX, HA PyCCKOM SI3bIKE II0 BOJIEU3bsBICHUIO CTOpOH,
HMEIOIUX OJIMHAKOBYIO IOPUINYECKYIO CHUITY.

IIpunoxenus:

1. OcHOBHBIE NOKa3aTeN Ui pacyeTa CTOUMOCTH padoT

2. ®opma 3aka3za.

3. PeecTp UCIIONHUTENBHON TOKYMEHTALUH.

4. Akt Bergaun TMI] co ckiana.

5. Akt Bo3Bpata TMI Ha cknan.

6. ledexrnsrit AKT

16. FOpnanueckue aapeca, 6aHKOBCKHe PeKBH3UTHI M oanucu CTopoH:
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Объявление о проведении отбора наилучших предложений



Дата объявления: «__» ________ ______ г.



		1. Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (далее – Заказчик) объявляет о проведении отбора наилучших предложений на Выполнение работ по организации ВЭС и ЭО на объектах ООО «UMS» ЦО г. Фергана в Республике Узбекистан.

 

Форма проведения отбора: нарочно в конвертах

Стартовая стоимость отбора составляет: 

1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста миллионов) Сум без учета НДС 

1 610 000 000,00 (один миллиард шестьсот десять миллионов) Сум с учетом НДС

Организатор отбора: ООО «UMS».

Контактное лицо Заказчика: Фомина Ольга Аркадьевна – Ведущий специалист департамента закупок.  

2. Адрес места проведения отбора: 100000, г.Ташкент, ул. А. Темура, 24 

Офис Компании ООО «UMS»

3. Требования, предъявляемые к Участнику отбора:

В отборе могут принять участие физические или юридические лица, являющиеся резидентами или нерезидентами Республики Узбекистан, в качестве претендента на исполнение государственных закупок. Требования к участникам указаны в Приложение 1 «Общие и квалификационные требования» к закупочной документации.

4. Дата и время окончания срока подачи предложений:

Конверты с предложениями участников по отбору должны быть доставлены по адресу: Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, ул. А. Темура, 24 в течение 10 рабочих дней с момента публикации объявления на портале https://exarid.uzex.uz  (до 16:00).

Вскрытие поступивших предложений (конвертов) состоится в сроки и месте, указанном в пункте 1.2 закупочной документации.

5. Требования к оформлению предложения участника: В предложении участника должны содержаться данные о наличии необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора с техническими и ценовыми предложениями, в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения виде. Предложение должно быть предоставлено в запечатанном конверте (с печатью участника на местах склейки конверта).

6. Закупочная документация может быть скачана со специального информационного портала государственных закупок http://xarid.uz 










